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PRESUPUESTO DE OBRA
PROYEGTO : REMODELACION DE SERVICIOS HIGEENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL{LA) AV, EL MINERD, AV, DANIEL ALCIDES CARRION,
PARQUE INFANTIL, PARQUE ARENALES Y MERGADO MUNIGIPAL DEL DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO,
DEPARTAMENTG PASCO
PROPIETARIO ! MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
UBICAGION ! DPTO: PASCO PROV: PASCO DIST: YANACANCHA LOC: VARIOS
FECHA PROYECTO : OUE42023 o o o
[ e Bumpemn 1. Unid. i Cant ! Pk | Pacil | subTotsl
i.._ -.._._.z_......--- — e o e rasmre e s ooy SRS = = ._...a_«..... .....; _.ma.m‘l__xs_
OBRAS PRELIMINARES - - - 347550
1.1.1  CARTELDE OBRA240x3.50m. s 100 8200 B200 |
412 ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANEA mes 2.00 750.00 T4,50000
113 CERCO PROVISIONAL DE MALLA ARPILLERA DURANTE m 1692 789 13350
OBRAS
At SERVICIOS HIGENICOS PROVISIONALES  mes W 650.00 85000 g
415 INSTALACIONES PROVISIONALES (AGUA, LUZ) mes 1.00 350.00 35000 i
12 SEGURIDAD Y SALUD - T
FX ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRAGION ~ gbl 100 3000 350.00
DEL PLAN DE SEGURIDAD ¥ SALUD EN EL TRABAJO
122 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD ght 1.00 1.00 100 -
*3  EQUIPOS DE PROTEGCION COLECTIVA gk 100 520,00 82000
q24 EQUIF0S DE PROTECCION INDIVIDUAL gt 100 158358 198358
425  GESTION PARA CASOS DE EMERGENCIA gl 100 85000 650.00 -
126 RECURSOS PARA RESFUESTAANTE EMERGENCIAS EN o 100 107647 107647
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
4.3 MITIGACION AMBIENTAL - - 5476.95
134 NORMATIVIDAD AMBIENTAL, 1.300.00
13141 MONITOREO ALAAPLICACION DE LAS NORMAS DE ool 1.00 650.00 850,00 ]
COMPORTAMIENTQ
1342 SEGUIMIENTO A LAS PAUTAS AMBIENTALES gbi 1.00 £50.00 650.00
'[l.i 2 SENALIZACION - ) o o o _'g'iéjg
H3Z1  LETREROS DE SENALIZACION INFORMATIVA atl 1.06 245.78 24576
133 MANEJO DE CAMFAMENTO 267118
Fm1 CONTENEDORES DE PLASTICO PARA RESIDUOS gbl 1.00 21.18 27.19
: SOLIDOS TOXICOS |
1332 INSTALACION DE LETRINAPORTATILY MANTENIMIENTO gl 100 240000 240000 1
{FIBRA DE VIDRIO)
134 EDUCACIONAMBIENTAL B - 126000
1341 CHARLA AL PERSONAL DE OBRA ~ gl 100 380.40 330.00 R
H342  CHARLAATACOMUNIDAD T ghi 108 380.00 360.00 B
§243 FORMACION DEL COMITE DE MANTEMMIENTODELA gl 1.00 - 500.00 g0
INFRAESTRUCTURA EN LA ETAPA DE POSY -
, CONSTRUCCION
20 §SMHH.DANIEL ALCIDES CARRION - B 15398442
21 REMODELACION PRIMER NIVEL 2721856
214 ESTRUCTURA - X
2411 MOVIMIENTQ OE YIERRAS B L1510
24441 " DEMOLICION DE PISO EXISTENTE m 16.22 1842 26147 ]
21442  DEMOLICION DE VEREDA EXISTENTE T 991 2303 2283 I
21113 DEMOLICION DE MURG EXISTENIE m* 08 16748 85.96 '
21444  DEMOLICION DE ENCHAPE EXISTENTE w 2%.08 10.74 250.10 :
24445  ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICION m 528 5605 20504 ]
212 _ARQUITECTURA T 0,033.53)
2121 MUROSY TABIGUES DE ALBANILERIA T T s
21211 MUROS DE LADRILG KK TIPO (VSOGAM 1:4 E-15 cm. e 812 #0.75. 404.18 |
2322 _PIS03 Y PAVIMENTOS 1.764.17!
23221  ENCHAPE DE PORCELANATOALTO TRANSITO m o 1756 10058 178447 ]
ANTIDESLIZANTE CPEGAMENTO ;
2123 ZCADS 00 LD - o T 228019
21231 ZOCALO DE CERAMICA — m 2911 76.33 2,280.19 T
2124 CONTRAZOCALOS T B B ' T 226247
212440 CONTRAZOCALODECERAMICA  m 2888 7833 226247 |
2125  PINTURA
24251  PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELORRASD m K 16.99
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242527 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS, ViGAS Y™ T 819 {33 Y

COLLMNAS EN INTERIORES ) -
24253 PINTURA LATEX SATINADO 2 MANOS EN MURCS, VIGAS m 4337 17.60 766.78

Y COLUMNAS EXTERIORES N
21254 _ PINTURAESMALTEENPUERTAMETALCA = m 112 2147 45345 !
24255 PINTURA ESMALTE EN VENTANA METALICA m 338 2193 9384 1
21256  PINTURA ESMALTE EN SEPARADOR METALICO m 18.82 2363 44472 |
2.1.3 Cl 444663
2133 ( 11.207.74
21311 monoso DEZPFEZAS uuaaoces EINSTALACION)  pra 4.00 32897 130788 -
24342  URINARIO DE LOSA BLANCA TIBO BANBI O SIMILAR (NG, pza 200 22245 #4490

~ ACCESORIOS)
21313 LAVATORIO DE LOSA BLANGA CON PEDESTAL (INC pza 400 320.20 KT K
i ACCES. E INSTALACION) S
21314 DISPENSADOR METALICO DE JABON LIQUIDG __pea 4.00 10739 429.56 -
21315  ESPEJO DE 40 x &0 CON BORDE VICELADO u 400 77 16708
24318  SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNIQUETE und 1.00 154716 7.547.16
! MONEDERO INCLUVE DISPENSADOR DE PAPEL
B137 DESANUE SANTARIO _ - o k&
21321 " DEMOLICION BE CONTRAPISO PARA REPARACIONES w 0.48 RGN -
21322 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS " 1 mn 6876 |
73323 " RELENDMANUAL CON MATERIAL PROPIO “w 123 3581 KL
24324 CAMADE APOYO DE ARENA EN ZANJAS H=10CM. m 80 15.01 12008 |
21325  SALIDADE DESAGUE ENPVC D=4 pio 400 10652 42608
21326  SALIDADE DESAGUE EN PVC D=2* pio 6.00 100.58 603.48 -
21321  TUBERIA PVC PARA DESAGUE DE 4° m 4.00 17.79 71.16
21328 TUBERIA PVC PARA DESAGUE DE 2 m 6.00 3B 22968 T
21329 REGISTRO ROSCADO DE BRONGE 4" INC. msrmcmn u 4.00 4841 18564
243210 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 2 INC, INSTALAGION u 200 49,95 99,80
213211  SUMIDERD DE BRONGE 2 ING. INSTALACIGN u 200 50.23 116.46
2133 SISTEMADE AGUA FRIA o B o T o 119445
21337 SALIDA DE AGUAERIA DE 172 pio 5.00 99,47 646.82 '
21332  TUBERIAFVC-SAP 172 m .00 14.85 13365 |
24333  VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 172° pza 200 138.21 7i5.42 i
21334 GAJAPARAVALVULAS EN NICHO DE CERAMICO u 200 9378 187.56 ]
B LAS EN NIG e ) d - .
2141 INTERRUPTORES 0867
21411 INTERRUPTOR SIMPLE w 300  69.88 20867 ]
2142 LUMBARIAS o B = - ' 711.55
21421 LUMINARIA CON EQUIRO LED CON REJILLA Z X 40 W d 500 142,31 T11.55 B
2143  CONDUCIORESY/OCABLES T o o - 73.05
21431 " CONBUCTOR LSOH 4 mm2 m 400 574 2% T
21432 __CONDUCTOR LSOH 2.5 mm2 ; o m 10 5.01 50,10 |
2144 TABLERQS ELECTRICOS o - o o 53242
21449 TABLEROTDA b 1% o0 507 j
21442 INT“E'ARRUPTOR DIFERENCIAL MONOFASICO 2 X 25 AMP u 100 aras 87.15 |
!2.1 443 wm THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2% u 2.00 6955 139507
f
23 “ CONSTRUCCION PROYECTADA 126,785.76
221 70.298. 4r'
2214 MOMMIENTO DE TIERRAS 94__&424 8
22144 EXCAVACION MANUAL PARA ZAFATAS m 72.54 Hor 02 - _
22942 Excmggscolé‘u MANUAL PARA ZANJAS PARACIMIENTO a7 2 ¥ ] 5401 o '
22413  DEMOLICION DE VEREDA DETE RIGRADA Y GRADERIA m 28,08 T109.00 3147.92 o i
22144 RELLENOY COMPACTACION CON PICOMPACTADORA e 339~ 918t 311.06 . ]
_ {MATERIAL PRESTAMO)
F.zmj NIVELACION Y APISONADO EN ELAREADE FONDODE 3187 BERTS 3633 o

CIMENTACION
22116  ACARREQ INTERNO , MATERIAL PROCEDENTE DE m 13059 20.15 263139 '
} EXCAVACIONES
2147 ELMINACION MATERIAL EXCEDENTE bE o 130.59 1533 204142

EXCAVACIONES . Jf { -
2212 QBRASDE CONCRETO SIMPLE e “/?’/f Y ERE
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72124 SOLADOS DE CORCRETO e=4" C:H 1:12 I X - B ]
22122  CIMENTOS CORRIDOS CH1:10+30%PG. m 538 M 1,73202 _ |
22323  SOBRECIMIENTO C:H 1:8 + Z5% PM, " 109 %01z s _
22124  SOBRECIMIENTOS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m 1456 82.01 S22 000000
22125  FALSOPISOMEZCLACONCRETOCH i8e=d® m 28.70 4502 1,202.07 '
233 ORRAS DE CONCRETO ARMARO o 2460047
5213.1 FAPATAS - B N 641031
224311 ZAPATASCONCRETOTo=210kglomz m 11.36 461.09 5.124.38 ;
221312 ZAPATAS:ACERO DE REFUERZO 0 fy=4200 kgfom2 ) 0030 - ]
2132  COLUMNAS S804
221321  COLUMNAS:CONCRETO roum kgfem2 m 073 611,08 44640 -
221322  COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO B ] Hw 56.04 85567
224323  COLUMNAS: PERFILACERQ ESTRUCTURAL CUADRADO "I 543.99 889 4727721
e
22133  VIGAS o - - ) T
221331  VIGAS:CONCRETO To=210 kgiomz " 256 6721 1,19608 - l
221332  VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADC oW N® %M 12w 1
271333 VIGAS:AGERQ UE REFUERZO Fyed200 kgicm2 kg 7230 642 2.390.17 |
22134 LOSA ALIGERADA E=0.20 4, 07,
221341  LOSA ALIGERADA: CONCRETO Te=210kglom2 mw 294 4ol 1 |
221342  LOSA ALIGERADA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO e 28.00 50.96 142688 1
2213438 ﬁs& ALIGERADA:ACER( DE REFUERZO Ty=4200 kg 138.00 6.42 885.96 '
em2
221.344  LOSA ALIGERADATADRILLG HUECO 3630715 o, u 730,00 34 75046 ]
22135  ESCALERAS _ ' 276342
221351 ESCALERAS: CONCRETO T c=210 kglemd m 3.24 544.24 176334 o
2213562  ESCALERAS: ENCOFRADD Y DESENGOFRADO “mt B4 7506 567.40
221353  ESCALERAS: ACERQ DE REFUERZO f'y=4200 kgiom2 _ xg 6428 542 4288 ]
22136  CISTERNA B B o 249207
221381  CONCRETO fo=210kgiom2 m 190 45100 8707 ]
221362 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m e sn 819.79 o
221383 ACERO DE REFUERZO Ty=4200 kgiem2 kg 12698 642 815.21
22137 MURO DE CONTENCION  man
221371 CONCRETO f'e=210kg/emd " 18.18 451.09 8,200.82 ]
2;,1 372 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ntt 2356 4811 113347 |
221373 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kpjom2 ky 217499 642 13965344 IR
22138 BARANDAYPAGANANG 454532
221381  BARANDAMETALICA PREFABRICADA N m 1682 25428 4,226.13 1
221382  PASAMANO METALICA EMPOTRADO EN PARED und 3,80 M8 %2019 ]
222 ARQUITECTURA 3475841
2221 MUROS ¥ TABIQUES DE ALBANILERIA o i T 4amas
22214 WUROS DE LADRILLO KK TWG IV SOGA M 1:4 E=1.5 o e B4.52 80.75 440248 |
2222 BREVOGUESENLUCIDOS ) ] - - 4%l
22221 TARRAJEG PRIMARIO, MORTERO C:A +:5 PARA m 4811 260 1208 f
CONTRAZOGALOS ¥ ENCHAPES
22222  TARRAJEOENMURD; INTERIOR ¥ EXTERIOR MEZCLA w 113,55 21.96 74935 5
CA14 En15CM. |
22233 TARRAJEO EN PARAPETO MEZGLA G:A 14 E<1.5CH, mt 7938 35.03 678.88 1l
22224 REVESTIMIENTO DE GRADERIA PASO Y CONTRAPASD m 838 285 2982
22225  VESTIOURA OE DERRAMES (14 m 1835 17.50 R
2223  CIELORRASQS B 1520.24
22231  CIELORASQ CON MEZCLA GA 15 E=1.50CM. " 32.38 4695 152024 ]
9224 _ PISOS Y PAVIMENTOS 413333
22244 CONTRAPISO DE 40 mm PARA RECIBIR ACABADO FINAL ¢ 2870 4248 121948
22242  PiSODE PORCELANATO DE DOBLE CARGA 60 x 80 CM. m 28.70 50,66 174094 -
CIPEGAMENTO
22243  PISODE CEMENTO PULIDO Y BRUNADO L U® T iina o
2225 CONTRAZGCALGS 1.596.69
22251 ﬁommomone CERAMICA DE 40 X 40 CM, H=0.30 m 35.93 450 15880 B
22284 BRUNAS SEGUN DETALLE (1x1) m w4 se0 w0 |
2227 CARPINTERJA DE MADERA 530,37
FEXK P'-UERTA bE M.G.DERAMDF - m? m"“"“‘“"iéﬁ.w -' 25903 ]
2228 : =RIA METALICA Y HERRERIA , ,, / 1.597.88
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23381 PUERTAMETALIGA SEGUN DISENO Tw A% TR T ez
22282  CANTONERA ANTIDESLIZANTE EN ESCALERA oom 18.46 2792 .
22283 VENTANA DE ALUMINIO SISTEMA BATIENTE " 0.88 367.07 w3 |
9 CERRAJERIA = ) . - I 072

2291 T sggga DEACEROALUMINZADO DE 4" PESADAEN  pz 19.00 6.33 12122
l . . -—
22292  CERRADURA PARA FUERTA EXTERIOR N pa 1,00 10072 160.72 g
22293  CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR TIPO TAMBOR pza 7.00 77.16 544,32 B
22284 MANLJAPARA PUERTAS T o 866 1767 5% |
222101 PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELORRASO - L 3238 1699 04 0
R22102  PINTURALATEX SATINADO 7 MANGS EN MUROS, VIGAS w 5124 1768 2671392

¥ COLUMNAS INTERIOR Y EXTERIOR
222403 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA R an 245 19578 _
22211 VRIS CRISTALES Y SMILARES e o _ — 456
222114 SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIC CRUDO m 0.7 60.97 47.56

SEMIDOBLE
22292 VARIOS T o o - 448.23
p22121  JUNTAZ DE DILATAGION CON ESPUMAPLASTICAY m 1260 20.03 5238
, SELLADOR
222122 SUMINISTROE INSTALACION DE TORMIQUETE und 100 748585 11985

MONEDERQ INCLUYE DISPENSADOR OE PAPEL
22213 OBRASEXTERIORES I ' - | %
Ra215 " VEREDAS | T X
2.22131.1  VEREDA DE CEMENTO FROTACHADO ¥ BRURADO m 8248 55.11 1,769.97 |
222132 PINTURA - 16055
2221321 PINTURA ESMALTE 02 MANOSENGRADERA m? 839 2152 1805 ]
222133 VARIOS - - | - - 4
2221331 LMPIEZAPERMANENTE DE OBRA o gl 1.00 4846 4345 1
2.23 INSTALACIONES SANITARIAS 17.697.16
2231 APARATOS SANITARIOS Y AGCESORKDS o N o apA08
22314 INODGRO DE 2 PIEZAS {INC. ACCES. E INSTALACION pza 800 32697 196182 ]
22312  URINARIO DE LOSABLANCATIPO BAMBI O SIMILAR (NC.  pza 20 22245 44490 \

ACCESORIOS) |
22313 LAVATORIO DELOSA BLANGA CON PEDESTAL (INC pza 8.00 32029 192174 |

ACCES. E INSTALACION} ;
22314 ESPEJODE 4 x 60 CON BORDE VICELADO T ) 4627 W |
2232 RESAGUE SANTARIO 539
22321 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS m 8,99 53.72 47885
22322 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROBIO e 891 B8 ewm ]
22323  CAMADEAPQYO DE ARENAEN ZANJAS H=10CM, m 3792 15.01 55747 ]
22324  SALIDA DE DESAGUE EN PVC D=4" plo 12.00 108.52 127824 |
22325  SALIDADE DESAGUE ENPVG D=2 " plo 10.00 10058 1,005.80 1
22326 _ TUBERIA PVC PARA DESAGUE DE 4" m n2 a1 31750
2337 TUBERIA PVC FARADESAGUE DE 2" m 2608 328 1074

22328  REGISTROROSCADO DE BRONCE 4° INC, INSTALACION u 600 484 2MBA6 o
22329 REGISTROROSCADO DE BRONCE ' INC. INSTALACION v 200 9™ B N
223210 SUMIDERO DE BRONCE 2" INC. INSTALAGION u 200 5623 116,46

2233 SISTEMARCAGUAFRIA | - o ) 5.010,04

72331 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS w 107 8372 378,80 — |
22332  RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m 707 3581 25318 ]
22333 CAMADE APOYO DE ARENA EN ZANJAS H=10CM. m 2047 15.01 42 N B
22334 SALIDATE AGUA FRIA DE 1127 " plo 1400 9047 139258 T
22335  TUBERIAPVCSAP 12"  m 5257 1485 e __‘
22336 VALVULADE COMPUERTA DE BRONCE 1/ v 2,00 13821 27642
22337 CAJAPARAVALVULAS EN NICHO DE CERAMICO u 300 93.78 28134 ]
Fz.a.as SUMINISTRO E INSTALAGION DE TANGUE DE und 100 120372 1,200.72 ]
| POLIETILENO V = 1500 M3
2234 ) -~ ) 24118
22341 ST A RE! AGUA POTARLE 86370
223444 __ROTURADE PISO EXISTENTE - T m 00 1293 3879 |
223412  EXCAVACION DE ZANJAS PARAREDES EXTERIORES P 120 5312 &4
| SANITARIAS [
223413  RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIOEN REDES P . % 71 A ‘

EXTERIORES SANITARIAS =) /
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TABANA " CAMA D RPGVO BE ARERAEN ZARIAS Hi=io Gk m L I - T B
223445 TUBERIA PVC-SAP 117" m 600 14.85 29.10
223416 EMPALMEA REDEXISTENTE OE AGUA i 1.00 22828 22879
223447 PRUEBA HIDRAUUIGA AGUA POTABLE B m 6.60 55 650 -
223418  REPOSICION DE PAVIMENTO EXISTENTE e 060 455,88 27353
22342 TIESAGHE PLUVIAL 17430
223421  EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES EXTERIORES m 0.2 10.50 127 ;

SANITARIAS |
223423 RELLENQ MANUAL CON MATERIAL PROPIO EN REDES w 613 B 430
, EXTERIORES SANITARIAS
223423 CAMADE APOYO DE ARENA EN ZATLIAS H=10 CM. m 130 15.01 9t
223424  MONTANTE DE AGUA PLUVIAL DE PVC p 4" INC. m 1072 52,10 558.51

ABRAZADERA METALICA
023425 TUBERIA PVC FARA DESAGUE BE4* m .72 779 190.71 1
22343  CONEXIONALAMATRIZDEDESAGUE i o o o 839565
223431  EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES EXTERIORES m X 10.59 30.50

SANITARIAS
223432  RELLENG MANUAL CON MATERIAL PROPIO EN REDES mw 252 25,81 - w2

EXTERIORES SANITARIAS
223433  CAMADE APOYO DE ARENA EN ZANJAS H10 M. m 6.00 1501 50.08
223434  TUBERIA PVC PARA DESAGUEOE 6 m 6.00 1952 1742 B
223435  EMPALME A RED EXISTENTE DE DESAGUE u 1.06 3814 28.14 - .
?E;;Is.s 'CAJADE REGISTRO 25CM X 50CM C/TAPA DE u 180 2mse 735 _|
: CONCRETO |
224  INSTACACIONES FLECTRICAS T 4011.74
2241 SALIDAS PARA ALUMBRADO 26255
22441 SALIDA DE ALUMBRADO EN TECHO pto 500 5251 26255 |
2242  SALIDAS PARA TOMACORRIENTES - B I 4220
27421 SALIDA PARA TOMACORRIENTES BIPOLARES SIMPLES ~ plo 1.00 20 4220

CON PUESTAATIERRA, EN PARED
2243 INTERRUPTORES S o - - T e
22431 INTERRUPTOR SIMPLE u 360 69,80 209.67 ,
2244  LUMINARIAG 56255
22441 ;tiugonc"moon EQIAPO FLUORESCENTE CON REJILLA u 500 11261 52,55 - '|
2245 CANALES ¥ TURBERIAS o N - 794,57
22451 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICAS DE 20 mm m 45.00 1445 650.25 !
22452  TUBERIA PVC-SAP ELECTRICAS DE 25 mm m 5.00 16.03 144.27 ]
2245 CONDUCTORES /O CABLES 4007y
22481 CONDUCTOR LSOH 6 mmz o ™ 2008 X 12350 T
22482  CONDUCTOR LSOH 4 mm2 m .00 574 51.66 |
83463 CONDUGTOR LEOW 2.5 mm2 m 3500 5.01 29545 R
2247~ TABIEROSELECTRIGOS B - N T 1.186.39
22471 TABLERG DE DISTRIBUGION N N 0 200 365.07 7044 |
52470 Wmn DIFERENCIAL MONOFASICO 2 X 25 AMP v 100 8715 87.15 - _|
22473 :@"ﬁgwm THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2 X u 200 69.95 13090 ]

|

fz.zu.-s mF;RUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2X, o 3.00 7840 2202 |
EYT] ELECTROBOMER B - 55315
22481 SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA und 1.00 553,95 653.45 ==
) IV,
31 ESTRUCTURA o — - N o B T 280868
S04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1278
3444 DEMOLICION DE PISO EXISTENTE mt 51,06 16.12 82308 |
2442 DEMOLICION DE VEREDA EXISTENTE m 118 10746 12678 j
B113 "EUMINACION OE MATERIAL DE DEMOLICION w 438 62.05 Z77.98 |
3A2 B ' o 157187
3121 CONCRETOfc=di0kglm2 mw? 1.24 61108 w775 )
3122 ENCOFRADO Y DESENCOFFADO e 037 56,04 51949 1
B.1.23 ACERQ DE REFUERZO F'y=4200 kg/om2 oy 46.62 642 30058 ]
82 ARQUITECTURA 12,640.85
821 DSOS Y PAVIMENTOS - 4 3.161.36
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Hem  Des jUid | Cat | Predo- ms ; Sob Total- "
2347 ENCHAPEDE Poaca.momommsrro e 624 Twoss T 1 633.42
ANTIDESLIZANTE C/PEGAMENTO
3212 VEREDA DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUNADO w 1% 18341 152194 .
322 #0CALOS Y CONTRAZOCALDS o T o 340881
3221  CONTRAZOGCALO O DE CERAMICA T m 3459 2230 7% i
3233 ZGGALOS DE CERARMICA B m 482 R K 2.121 45 B |
523 PINIRA - — . 070
B.23.1 PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELORRASO m 272 1899 386.01
3233 PINTURA LATEX 2 MANGS EN MUROS, VIGAS Y e 7063 337 1,064.65
i GOLUMNAS EN INTERIORES
?Em_ ~ PINTURALATEX SATINADO 2 MANOS EN MUROS, VIGAS ¥ 164.48 17.68 2,906.01 '
¥ COLUMNAS EXTERIORES
B234  PINTURA ESMALTE EN PUERTA METALICA w82 247 300.97
8235  PINTURA ESMALTE EN VENTANA METALICA e 11.50 7703 R
324 VDRIOSCRISTIMESYVSMILARES o N B 39425
3244 VIDRIOTRIPLEEN VENTANA e 4% 8048 39425 1
325 REVODUES YEMLUGIDOS o o N - §15.29
3251 TARRAJEOPRIMARIO,MORTEROCATS wd 1471 3503 51528 1
43 INSTALACIONES SANTARIAS - o . . I . L
331 W&&Qﬁm B 366058
33441 NODOROQ DE 2 PIEZAS (INC. ACCES, E INST, EINSTALACIGN) pza 400 326.97 1,307.88 |
3312 LAVATORIO DE LOSA BLANGA GON PEDESTAL (NG pza 400 32029 128716 |
ACCES, E INSTALAGION) |
213 URINARIO DE LOSA BLANCA TiF0 BAMSI G SIMILAR (INC. ™ pza 200 22245 44490 |
ACCESORIOS) |
B34 DISPENSADOR METALICO D& JABON LIQUIDG pza 4§00 107.39 42055 7
3315 " ESPEJG DE 40 x 60 CON BORDE VIGELADO u 400 937 197.08
332 SUE SANIT - - e - 41
3321 DEMOLICION DE CONTRAPISO PARA REPARAGIONES ¥ 060 LIS .
8322  EXCAVACIOM MANUAL DE ZANJAS N 180 0 ®8n B595 1
3323 RELLENOMANUAL CONMATERALPROPIO  m 180 3581 50
3823 CAMA DE APGYO DE ARENA EN ZANJAS H=10 CM, m 10.00 1551 150,10 ]
3325  SALIDADE DESAGUE EN PVC D=4" plo 4,00 10852 4608 .
(326  SALIDADE DESAGUE ENPVC D=2° pto 6.00 100.58 603,48 |
3327 TUBERIA PVC PARA DESAGUE DE 4° m 400 17.78 s |
3328  TUBERIAPVC PARADESAGUEDE 2" T m 200 BN 7656 1
3328 REGISTRO ROSCADO DE BRGNCE 4 INC. INSTALAGION u 400 4841 18554 B |
33240 REGISTROROSCADO DE BRONGE 2° INC. INSTALACION 200 44,65 99,90 |
83211 SUMIDERQ DE BRONCE Z* INC. INSTALAGION u 2.00 58.23 116.46
83212  CAJADEREGISTRO PARA DESAGUE u 100 173.23 17823
5.33 SISTEMADEAGUAFRIA N - T
B.334 SALIDA DE AGUA FRIA DE 172 pio 800 o047 508.82 ]
5332 TUBERIA PVC-SAP 112" m 1411 14.85 200.53 i
$333  TUBERIAPVC-SAP 94" - m 6.74 1764 11889 ]
B334 TUBERIAFVC-SAP 2 T m 585 2005 18749 \
3335 VALVULADE COMPUERTA DE BRONCE 112  _pa 3.00 13821 -
3336 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 314" pza 2,00 138.21 27642 - J
8337  CAMAPARAVALVULAS EN NICHO DE CERAMICO. u 30 wmms mm .
3338 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUEDE ~ u 100 120872 120872
POLIETILENG V = 1500 M3 _
3338 CAJA DE REGISTRO PARA AGUA H 100 9807 8607 N
34 MSTALACIONES ELECTRICAS 1,63441
849 _INTERRUPTORES 208.67|
3444 INTERRUPTOR SIMPLE o u 3.00 6988 20887 |
342 LUMINARIAS ' 71155
5421 LUMINARIA CON EQUIFO LED CON REJILLA 2 X 40W u 5.00 14231 7115 ]
343 12107
3431 CONDUCTORLSOH 4 mm3 B m 8.00 5.74 459 '
3432 CONDUCTOR LSOH 2.5 mm2 B om0 5 75.15 o
344 TABLEROS ELECTRICOS 592,42
3441 TABLEROTDA u 790 36507 36507 ’
2442 ;NOT::RUWOR DIFERENCIAL MONOFASICO 2 X 25 AMP u 100 87.15 8755 N |
1
3443 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2 X ¢ 20 695 |
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= " tm Deseripelén _ = eid: | cant Precio. i Pacdl | sbTeal |
e : Fen
X ESTRUCTURA 1447
414 MOVIMIENTO DE TIERRAS y 144351
#1441  DEMOLICION DE PISO EXISTENTE L a9 1642 87382 )
#4412  DEMOLICION DE MURD EXISTENTE m 0.31 107.43 3131
I ERE) DEMOLICION DE ENCHAPE EXTSTENTE m 64.38 1074 60744
w114 ELIMINACION DE MATERIAL OE DEMOLICION w 563 62.05 349.34 |
4.2 ARQUI'I‘ECTURA ' 13,966.25
H21 ALE i - - - [ L i
4240 '_Muaosnemmm_o KKTIPO WSOGAMT4E-1Sem.  mF 207 8075 #6748 -
422 PISQS Y PAVIMENTOS - 219968
4221  ENCHAPEDE PORCELANATOALTO TRANSITO W 187 10058 219968 '
i ANTIDESLIZANTE G/PEGAMENTO : .-
423 ZOCALOS ] - - . _2.028.79
4231 ZOCALO DE CERAMICA o m 84.20 78.33 502879 -
424 _ CONTRAZOCALDS _ - ¥ - - %_i&%
#241  CONTRAZOCALO DE CERAMICA m RF 183 253554 !
425 —  PINTURA - - - . R
W35y PINTURA LATEX 2 MANOS EN GIELRRASO " B4t 98 3m0.75
|4.2.'5§ PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS, VIGAS Y m 12687 1337 1696.26 .
| COLUMMAS EN INTERIORES |
253 PINTURA LATEX SATINADO 2 MANGS EN MURDS, VIGAS 3 50.06 AT 88505 !
r Y COLUMNAS EXTERIORES '
254 PINTURA ESMALTE EN PUERTA METALICA w 568 2147 12195
255 BARNIZ EN PUERTA DE MADERA m 470 7 12796 '
#256  PINTURAESMALTE EN VENTANA METALICA m 2.6 2193 8033
4257 PINTURA ESMALTE EN SEPARAGOR METALICO m 7K 78 76277 ;
43 _INSTALAGIONES SANITARAS - - - 16,6825
8.3.1 AF ¥ 10 o - N m&gg_
4311 T INODORQ DE 2 PIEZAS (NG, AGCES. E INSTALACION) ~ pza 600 32697 196182 |
4312  DISPENSADOR METALICO DE JABON LIQUIDO e 400 073 42856 .
8313 ESPEJD DE 2.13 % 50 CON BORDE VICELADG u 200 32536 o50.72
1314 SUMINISTRO E INSTALACION OE TORNIQUETE und 1.00 7.547.16 75416 a
MONEDERO INCLUYE DISPENSADOR DE PAPEL ;
432 SAG i 2.758.26
4321  DEMOLICION DE CONTRAPISO PARA REPARACIONES mw o2 w7 11604 |
4322 EXCAVACION MANUAL DE ZANIAS m 182 5374 103,14 T
4323 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO W ez 35.81 £0.76
4.3.24 CAMA DE APOYO DE ARENA EN ZANJAS H=10 CM. m 12.00 15.01 180.12 B
4325  SALIDADE DESAGUE EN PVC D=d* plo 600 106.52 638,12 B B
#3268 SALIDADE DESAGUE EN PVC D=2" o 6.00 100.58 603.48 B
G337 TUBERIA PVC PARA DESAGUE DE 4° m 600 17.79 106.74
4328 TUBERIA PVC PARA DESAGUE DE 7 m 600 228 229,88 -
4328 REGISTRQO ROSCADO DE BRONCE 4° INC. INSTALACION v 6.00 484 mae
#3240 REGISTRO ROSCADO DE BRONGE 2* ING, INSTALACION u 400 4595 199,90 |
43211 SUMIDERO DE BRONCE Z INC. INSTALACION u 400 5823 2828 ]
433 SISTEMA DE AGUA FRIA _ o 233502
4331 SALIDADE AGUA FRIA DE 1/ B pio 6.00 96.37 5782 |
#4332 TUBERIA PVC-8AP 112" m 6.00 14.85 Bgt0
4333  VALVULA DE COMPUERTA DE BRONGE 112" v 200 13321 71642
334 CAJA PARA VALYULAS EN NICHO DE CERAMICO o 2,00 93.78 187.56
4335 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE u 1.00 1,208.72 120372 '
: POLIEFILENO ¥ = 1500 M3 |
¥4  WSTALACIONES ELECTRCAS B B o o B T
441  MTERRUPTORES T 20957
#4.1.1 INTERRUPTOR SIMPLE u 300 £9.89 20067 ]
442.1 " LUMINARIA CON EQUIPO ED CON REJILLA 2 K40 W v 500 14231 71155 ﬁ
443 C _ - o ) T
4434 CONDUCTOR LSOH 4 me2 m 800 5.74 452 ]
4432 CONDUCTORLSOHZSmm2 ™ 15.00 501 75.15 |
a4 - B ] 1
5441 TABLERG TO-1 __ v 1.00 3507 365.07 |
1442 INTERRUPTOR DIFERENCIAL MONOFASICO Z X 25 AMP u 100 87.16 7.5 -
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. Eem  Deseripclin Ukt | Cat | Puck | Past | STew
iiiiﬁ“ " INTERRUBTOR T memmﬂﬁﬂco MONOEASICO 3 X u 300 8995 139.90
15AMP
B0  SSHH PARQUE ARENALES  14saitE
51 ESTRUCTURA B w97
511 MOVIMIENTQ DE TIERRAS . . 414.36
CXER DEMOLICION DE PISO EXISTENTE e 1530 16.12 #6h 1
5142  DEMOLICION DE SARDINEL m 0% 10745 M
5143 DEMOLICION DE ADOQUINADO w 205 16.12 3305 |
5442 ELIMINAGION DE MATERIAL O DEMOLICION m 17z 8205 G
512  OBRASDE CONCRETQARMADO N . ] ) 2306t
5121 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL T 128 56.04 s
5122  CONCRETO FC=2{0KG/CM2 ENREPOSICION DE w 0.28 611.09 15888
i SARDINEL |
53 ARQUITECTURA B B B - - 6176.8¢
521 PISOS Y PAVIMENTOS B - 1Sy
5211  ENCHAPEDE PORCELANATOALTO TRANSITO m 1538 10058 153887
ANTIDESLIZANTE C/PEGAMENTO |
5212  REPOSICION DE ADOQUINES EN PISO T 205 11447 234.66 |
§72 REVOQUES Y ENLUGIDGS _ 550
5221 TARRAJED EN SARDINELES — L 28,69 4590 I
523  COMIRAZOCALOS e 2501.86
5337 CONTRAZOCALO DOE CERAMICA m 3194 7633 250186 ]
524  PINTURA - - o ' o o o 177141
5241 PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO e 1854 16.99 3179
5242 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS, VIGAS ¥ me 6742 13.37 801.41
COLUMNAS EN INTERIORES
5243 PINTURA LATEX SATINADO ? MANOS EN MUROS, ViGAS P~ 1850 1768 327.08
Y COLUMNAS EXTERIORES
5244 PINTURAESMALTE EN PUERTA METALICA w ) 2147 21
5245  BARNIZENPUERTAOE MADERA 0w 365 B LT |
5248 PINTURA ESMALTE EN VENTANA METALICA m .05 798 293 g
525 R ) _ Baag
5251  VIDRIO TRIPLE EN VENTANA - 1.05 8046 8443 ]
53 INSTALAGIONES smrmmns 6,622.20
531 : ACCESOR 17522
gaLl monoao OE 2 PIEZAG { {INC. ACCES. Emarmmm 200 32097 65384
5312 mspmsaoommmconems_melemco nza 200 127.89 B
5313  DISPENSADOR METALICO OE JABON LIGUIDG pza 200 107 39 21478 i
5314 ESPEJO DE 0.60 x 60 CON BORDE VICELADO ' 200 32536 650.72 ,
55.3.2 _ DESAGUE SANITARIO - o ) 107958
5321 _DEMOLICION DE CONTRAPISO PARA REPARACIONES W 0.0 16147 s '
5322 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS of 0.64 53.72 34.38 -
$323  RELLENOMANUAL CONMATERALPROPIO w 0.64 35.81 2292 - ]
5324 CAMA DE APOYQ DE ARENA EN ZANJAS H=10 CM, m B0 1501 30.06 ]
5325 SALIDA DE DESAGUE EN PVC D=4* pto 200 10652 21304 T -
5326  SALIDADE DESAGUE EN PVC D=2" pto 200 100.58 201.16 ]
5327 TUBERIA PVC PARA DESAGUE DE 4° m 2,00 1779 35,58 )
5328  TUBERIA PVC PARA DESAGUE DE Z° m 2,00 38.28 %5 0 ]
5328  REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4° INC. INSTALACION 200 841 9282 R
$3210  REGISTROROSCADO DE BRONCE 2" iNC. INSTALAGION u 2,00 49.95 CE
5321 SUMIDERO DE BRONCE 2* ING. INSTALACION N 2.00 50.23 11848 _
533 SISTEMA DE AGUA FRIA 376740
5334 SALIDA DE AGUA FRIA BE 1/ plo 2.00 poAT 19894 i
5332 TUBERIA PVC-SAP 1/2* o m 385 1485 51308 —
5333 TUBERIA PYC-SAP 2* m 14.30 8040 8372 ]
5334 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONGE 115" pza 4.00 8.2 552.84 e
533.5 CAJA PARA VALVULAS EN NICHO DE CERAMICO T 400 9378 75,42
5338 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE wnd 100 120872 120872
i POLIETILENO ¥ = 1500 M3
54 INSTALACIONES ELECTRICAS o 148711
541 INTERRUPTORES - 20067
5411  INTERRUPTOR SIMPLE o T v 300 69.69 T HesT ]
942  JUMINARIAS 56024
5421 LUMINARIA CONEQUIPO LED CON REJLLAZ X40W u 400 569.24 ]
543 CONDUCTORES Y/0 CABLES o = 12608
A | Y ——
\AFLON ANIBAL GORA MUNGZ
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[ Wom. . Desctipetén Ium Vet | pudo | o
B431 ~ CONDUGTORLEON 4w m “§o_o 574 .
5432  CONDUCTORLSOH25mm2 m 16.00 5.01 90.16 1
844~ TABLEROS ELECTRICOS — 5212
5441  TABLEROTDA u 1o 365.07 o7 e
5442  INTERRUPTOR DIFERENCIAL MONOFASICO 2 X 25AMP u 1.00 EYRT 8715
A0 mA
5443 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICG MONOFASICO 2 X~ u 200 69.95 13090 i
15AMP
80 SS.HH. PARQUE INFANTI, - - - 2653150
51  ESTRUCTURA 474,30
611 MOVIMIENTO DE TIERRAS - 60.48
8141 DEMOLICION DE PISO EXISTENTE w3 fea2 B |
5112 ELMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICION [ 019 205 .79 !
612 OBRAS DE CONCRETG ARMADC S 1 -
BA21  CAJADEEIECTROROMBAS o 41445
BA211  CONCRETOfc=175 hgemz e 0.2 80579 1R -
61212  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - m* 316 Qs 200,68 B
61213 ACERQDE REFUERZO fy=4200 kgfom2 L T B0.00
62 ARQUWECTURA 7,624.28
621 301.74
8214 ENCHAPE DE PORCELANATO ALTO TRANSITO m 300 100.58 01.74 '
r ANTIDESLIZANTE C/PEGAMENTO
B22 CONTRAZOCALOS o o o o 2.586.4¢/
6229 CONTRAZOCALO DE CERAMICA m P02 78.33 256848
523 PINTURA ' 385128
6231  PINTURALATEX Z MANOS EN MUROS, VIGAS Y e %.57 1337 120849 !
COLUMNAS EN INTERIORES !
5232  PINTURALATEX SATINADO 2 MANOS EN MUROS, VIGAS ~~ m2 6743 788 e2te |
! Y COLUMNAS EXTERIORES |
6233 PINTURA ESMALTE EN SEPARADORES METALICO P L 7 s
234 BARMIZENPUERTADE MADERA o m = A % ;
6235 PINTURAESMALTEEN VENTANAMETALICA m 102 2193 284.89 |
£238 PINTURA ESMALTE EN CAJA DE ELECTROBONBAS m 1020 3440 350.38 ]
524 YARIOS o - - - 87882
8241 INSTALACION OE PLACA FIBRA MINERAL EN mt 1153 7622 §78.82
| CIELORRASO SUSPENDIDO
§ INSTALACIONES SANITARIAS 14,705.63
5| APARATOS SANITARIGS Y ACCESORIOS ' o 10.508.04
$XE INODORO DE 2 PIEZAS (INC. ACCES. E INSTALACION) pza 500 2697 1,634.85 B
Fa.tz URINARIO DE LOGA BLANCA TIPO BAMB! O SIMILAR (ING,  und 500 245 111225
| ACCESORIOS)
§3.13 DISPENSADOR METALICO DE JABON LIGUIDG pza 2.00 70738 21478 i
6314 SUMINISTRO E INSTALAGION DE TORNIQUETE  und 100 7547 16 7.547.18
MONEDERQ INCLUYE DISPENSADOR DE PAPEL
532 DESAGUE SANVTARIO RS
6324 DEMOLICION DE CONTRAPISO PARA REPARACIONES wo 0.30 161.17 48.35 |
8322  EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS _ m 0.80 812 42.08
6323 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m 080 36.81 885 -
5324 CAMA DE APOYQ DE ARENA EN ZANJAS H=10 C. m 10.00 15.01 150.10 B
6325  SALIDADE DESAGUE EN PVC D=f" plo 500 10552 528
6326  SALIDADE DESAGUE &N PVC D=2 plo 10.00 100.58 1,005.80
6327 TUBERIA PVC PARA DESAGUE DE & m 5.00 17.79 83.95 |
8328 TUBERIAPVC PARA DESAGUE DE m 1000 X T |
6329  REGISTROROSCADO DE BRONCE 4°INC. INSTALACION 200 4641 9282 !
63210 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 2 INC, INSTALACION u 200 49.95 89.90 o |
3211 SUMIDERD DE BRONCE 2* ING. INSTALACION u 2.00 5823 11648 ' |
633 1.607.18
6331 SALIDA DE AGUA FRIA DE 177" plo 10.00 9847 84.70 '
6332 TUBERIA PVC-SAP 1/2* o m 1000 1485 14850 |
6333  VALVULADE GOMPUERTA DE BRONCE 112° pza 20 138.21 27642 |
5334 CAJAPARAVALVULAS ENNICHO DE CERAMICO u " 200 W8 18156
54 INSTALACIONES ELECTRICAS o ) ' o 37335
§.4.1 ~ INTERRUPTQRES 08,87
6411  INTERRUPTOR SMPLE U .00 69.89 = 20967 |
642  LUMIMARIAS ' L y %

L? V\,
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421 LUMINARIA CON EQUIPOLED CONREJILLAZ X 0 W u a0 ja2si 4%5 1
543 CONDUCTORES Y/O CABLES : _ _ - D302

5431 CONDUCTOR LSOH 4 mm2

9432  CONDUCTORLSOHZSmm2 SR N— N T T |
e‘gg______im_@_gs.gmmga 282.12
6441 TABLERG 7D-1 - T b e 385.07 ®O ]
pa42 INTERRUPTOR DIFERENCIAL MONOFASICO 2 X 25 AMP u 1.00 87.15 .45 ‘
i Wma “ |
r.4.4.3 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2 X u 2.00 6995 13690 |
15AMP .
45 EQUIPAMENTD _ _ e 7 ;|
FGJ_ 'SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBASY obl 2.00 952.4¢ 1,904.92 '
ACCESORIOS DE 1/2HP ‘
6452 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAJA obi 100 546.69 546,60
DE ELECTROBOMBAS
e T e
Gastos Generales 10.00% 26,800.14
Vit .' R T
Parcial | a1e1372
|GV 18.00% 5789047
oL "G et
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