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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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Huancayo, mayo del 2024.

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,

debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un

consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

1.4.

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las

Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)

del articulo 89 del Reglamento.

Importante



http://www.rnp.gob.pe/
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No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos

Oferta econdmica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
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o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanaciéon se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segln corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

3 La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe
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En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que

cuenten con clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar

autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas / g
en la dltima lista ggwpanc;q?, extrgnjeros de primera ;/////
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categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gque-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por

~ . mora por cada dia de atraso, de conformidad con el
/ articulo 162 del Regﬁmentdy,w“g
N — ¥y
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE
ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.

RUC N° : 20129646099

Domicilio legal : Jr. Amazonas N°641 — Distrito y Provincia de Huancayo,
Departamento de Junin - Per

Teléfono: . (064) 481300

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion para la elaboracién del
expediente técnico: "Ampliacion de la SET Pachachaca, transformador 50/10 KV 5 MVA y celdas
conexas, Distrito de Yauli — Provincia de Yauli — Departamento de Junin y sus lineas de enlace

en 50 Kvy 10 Kv”.
1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/ 322,524.31 (Trescientos Veintidds quinientos veinticuatro con

31/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de marzo

del 2024.
Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 322,524.31 S/ 290,271.88 S/ 354,776.73
Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante SOLICITUD Y APROBACION DE
EXPEDIENTE DE CONTRATACION N° SAE-016-2024-ELCTO, de fecha 12 de marzo del 2024.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del
Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de a suma alzada, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.
1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de ochenta (80) dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato de la
obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo 10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 20.00 (Veinte con 00/100 Soles).

El pago puede efectuar en la Oficina de Atencion al Cliente o mediante depdsito en la Cta. Cte.
000-0106151 del Scotiabank Per a nombre de Electrocentro S.A., quién emitira el comprobante
de pago correspondiente. Pudiendo ser remitida adicionalmente al siguiente correo electrénico:
rsarar@distriluz.com.pe con copia a edelacruzb@distriluz.com.pe y apersonarse con el recibo de
pago a la Oficina de Electrocentro S.A. jr. Panama N°575- Huancayo- Edificio 2 Torres en los
horarios de 08:00 a las 17:00 horas.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo N°0822019EF.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°
3442018EF y sus modificatorias.

- Directiva proceso de contratacion y autorizacion para contratar de Distriluz para compras mayores
a 8 UIT DC/GCAF/19/21.

- Ley N° 28411 — Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Directivas del OSCE.

- T.U.O. de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo N°0042019JUS

- T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacioén

Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 0212019JUS.

Normatividad que emita ,‘lla Direccion General de // ]

X

/ ‘;"' ‘G’)uuv‘ ‘,,,‘.w{"‘ I( e /,‘//\/L//\’

{ | ; : /

N




EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. \
Adjudicacion Simplificada N°009-2024—Electrocentro S.A. — Tercera Convocatoria

Abastecimiento (DGA), Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), Peru
Compras, entre otros que tengan competencia legal.
- Normatividad interna del Grupo Distriluz.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
iy
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2.2.1.2.

se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentaciéon facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

. :, 7 "" » ( 3P
(e D |- LY 1o //////’//




EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.
Adjudicacion Simplificada N°009-2024—Electrocentro S.A. — Tercera Convocatoria

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su

representante legal en caso|de persona juridica.

|
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Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1°. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'?.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete’?.

) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU13,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’4,

0) Declaracion jurada de intereses para proveedores, de acuerdo al articulo 21.4. del Codigo

de Etica de la Entidad. (Anexo N° 13)
Formato de declaracion jurada sobre prohibiciones e incompatibilidades (Articulo 18 del
Decreto Supremo N° 082-2023-PCM; que aprueba el Reglamento de la Ley N° 31564 Ley
de prevencién y mitigacién del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del
servicio publico)

p) Formato de conocimiento del proveedor “Sistema de prevencién de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo - D.L. 1249-2016, 26-Nov_2016”"

q) Formulario: Persona expuesta politicamente (PEP)

Importante

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

13 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

1 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de
calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria y Gestion
Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando el dia,
mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el documento,
la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en
meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia so6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos
traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo
la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar
dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion, se
debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional corresponden con la funcién
propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que se
encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad
gue no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto
en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este
para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser el caso,
ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el articulo 148
del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominaciéon o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna Gnicamente la
denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%)
del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del
namero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a
la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral 151.2
del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en
el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud
de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de
MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-
2-2 opcidn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion;
sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-
2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el
Perq, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de documentos publicos emitidos en
paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastara con que estos cuenten
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2.5.

2.6.

2.7.

con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del RLCE 30225
debe presentar la documentacion requerida en jr. Panama N°575 — Huancayo — Junin, Edificio 2
Torres en los horarios de 08:00 a las 17:00 horas o a través de Mesa de Partes Virtual:

, en este Ultimo caso donde sea de forma virtual debe ser
presentado dicha documentacién en los horarios de 08:00 a las 17:00 horas.

ADELANTOS

“La Entidad otorgara un adelanto directo por el 20% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (08) dias después de la suscripcion
del Contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelanto mediante carta fianza o pdéliza de
caucion acompafada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de 10 dias siguientes a la presentacion de
la solicitud del contratista.

FORMA DE PAGO

La Entidad se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONSULTOR en SOLES, luego de la
recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el
articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

La conformidad serd4 otorgada por la Jefatura de Administracion de Proyectos de
ELECTROCENTRO SA para lo cual requiere del informe del funcionario responsable del area
usuaria, quien debe verificar la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones
contractuales.

Los pagos se efectivizaran dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada la
conformidad, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

Para efectos del tramite de los pagos se presentaran los siguientes documentos:

o Informe del funcionario responsable, emitiendo las conformidades de la prestacion
efectuada.

o Comprobante de pago (factura en original y dos copias).

Copia del Contrato.

o Envio mediante link

@)
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Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
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V4
V4 Electrocentro

TERMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PARA EL PROYECTO: “AMPLIACION DE
LA SET PACHACHACA, TRANSFORMADOR 50/10 kV 5§ MVA'Y CELDAS
CONEXAS, DISTRITO DE YAULI — PROVINCIA DE YAULI -
DEPARTAMENTO DE JUNIN Y SUS LINEAS DE ENLACE EN 50 kV Y 10 kV”

Febrero 2024

HUANCAYO - PERU
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TERMINOS DE REFERENCIA
1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Elaboracion del Expediente Técnico de Obra: "AMPLIACION DE LA SET
PACHACHACA, TRANSFORMADOR 50/10 kV 5 MVA Y CELDAS CONEXAS,
DISTRITO DE YAULI — PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNIN Y
SUS LINEAS DE ENLACE EN 50 kV Y 10 kV”.

2. FINALIDAD PUBLICA

La implementacion del proyecto tiene por finalidad mejorar la calidad del servicio
eléctrico y garantizar el suministro de energia eléctrica en el sistema eléctrico de
Pachachaca de ELECTROCENTRO a través de la Ampliacion de la SET
Pachachaca y sus lineas de enlace, atendiendo la demanda existente y
proyectada.

3. SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion sera a SUMA ALZADA. El precio ofertado cubriréa todos
los servicios que debe desarrollar el CONSULTOR hasta lograr las respectivas
conformidades y resoluciones de aprobacién de ser necesarios, por los estudios
que comprende el servicio, incluyendo impuestos y gravamenes.

4. BASE LEGAL Y NORMATIVO

Las normas y documentos que los participantes, postores y contratistas deberan
tomar en cuenta son:

¢ Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

e Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

e Directiva N° 01-2019-OSCE/CD, mediante la que se aprobd las Bases
Estandar.

¢ Resolucién de Concejo Directivo OSINERGMIN N° 104-2016-OS/CD del 31
de mayo 2016 que aprueba la inversion en la construcciéon de la
infraestructura de los sistemas secundarios y complementarios de transmisién
para el periodo 2017-2021

* Ley de Concesiones Eléctricas, aprobada mediante Decreto Ley N° 25844.

* Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 009-93-EM y modificatorias.

e Reglamento de la Ley General de Electrificacién Rural, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 025-2007-EM.

e (Cddigo Nacional de Electricidad - Suministro 2011.

e D.S.N°020-97-EMy D.S. N° 040-2001-EM, Norma Técnica de Calidad de los
Servicios Eléctricos.

* Base Metodoldgica para la aplicacion de la “Norma Técnica de Calidad de los
Servicios Eléctricos”.

o Normas Generales del MEM/DEP-Serie 100: Lineas de transmisién; Serie
200: Subestaciones, norma MEM/DEP — Serie 500: Estudios de Ingenieria.

i [ W
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e Reglamento para la Proteccion Ambiental en las actividades eléctricas,
aprobado con Decreto Supremo N° 014-2019-EM

e Cadigo del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales (D.L. N°613).

e Ley General del Ambiente, Ley N° 28611 y Modificacién de Ley General del
Ambiente —-DL N° 1055.

o Ley Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental, Ley N° 27446 y
Modificacion Ley Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental - DL
N° 1078.

e Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM Reglamento de la Ley del Sistema
Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.

e Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental para Obras y Actividades
susceptibles de causar dafio al ambiente - Ley N° 26786.

e Ley General de Aguas D.L N° 17752.

¢ Resolucién Directoral N° 008-97-EM/DGAA. niveles maximos permisibles
para efluentes liquidos producto de las actividades de generacion, transmision
y distribucién de energia eléctrica.

e Guia de Estudios de Impacto Ambiental para las Actividades Eléctricas,
emitida por la Direccion General de Asuntos Ambientales del Ministerio de
Energia y Minas (DGAA/MEM).

e Normas, reglamentos y procedimientos vigentes emitidas por el
OSINERMING y el COES

e Procedimiento Técnico N°20 del COES “Ingreso, modificacion y retiro de
instalaciones en el SEIN”.

e Procedimiento Técnico N°40 del COES “Procedimiento para la aplicacion del
numeral 3.5 de la NTCSE”

* Plan de Inversiones en Transmision (Informes y Resoluciones)

o Decretos sobre Imposiciéon de Servidumbre, E.LA. y C.LR.A.

* Norma Técnica para la Coordinacion de Operacion en Tiempo Real de los
Sistemas Interconectados.

e Oftros relacionados a las buenas practicas del disefio de sistemas de
transmision.

* Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad, aprobado
con R.M. 111 2013-MEM/DM.

* Reglamento Nacional de Edificaciones y Directivas del Ministerio de Vivienda,
vigentes.

e Normas Municipales sobre Zonificacion y parametros urbanisticos y
edificatorios.

e Decreto Supremo N° 014-2021-VIVIENDA, que aprueba el codigo técnico de
construccion sostenible.

e Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 04-2018-
JUS.

e Coadigo Civil.

5. ANTECEDENTES:
La EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL
CENTRO S.A. - ELECTROCENTRO es una empresa publica dedicada a la

distribucion de electricidad que cuenta con concesién para dicho fin en los
departamentos de Huanuco, Pasco, Junin, Huancavelica y Ayacucho.

Mediante Resolucion N° 104-2016-OS/CD, de fecha 26 de mayo de 2016; emitida

por el Osinergmin, se aprueba el Plan de Inversiones en Transmision para el
periodo 2017 — 2021, dentro de los cuales esta aprobado para el afio 2019 la

/
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implementacion del proyecto Ampliaciéon SET Pachachaca.

ELECTROCENTRO cuenta con un contrato con la empresa STATKRAF, para la
servidumbre del terreno, en donde se construira el proyecto: “Ampliacion de la
SET Pachachaca, transformador 50/10 kV 5 MVA y celdas conexas, distrito de
Yauli — Provincia de Yauli — departamento de Junin”.

6. INFORMACION DEL PROYECTO

. Nombre: ~ AMPLIACION DE LA SET PACHACHACA,
TRANSFORMADOR 50/10 kV 5 MVA Y CELDAS CONEXAS,
DISTRITO DE YAULI — PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE
JUNIN Y SUS LINEAS DE ENLACE EN 50 kV Y 10 kV

. Cadigo CUI: 2384034

. Fecha de declaracion de viabilidad o aprobacion: 03/12/2018

7. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

Obijetivo General

El objetivo general de la presente contratacion es la elaboracion del expediente
técnico de obra para la construccion de la Ampliacion de la SET Pachachaca,
transformador 50/10 kV 5 MVA y celdas conexas, distrito de Yauli — provincia de
Yauli — departamento de Junin y sus lineas de enlace en 50 kV y 10 kV; la
implementacion del proyecto permitira atender a los usuarios existentes y futuros
con un suministro de energia en forma oportuna y confiable mejorando la calidad
de vida de la poblacion.

Obijetivo Especifico

Los objetivos especificos son:
- Formulacion del Expediente Técnico de Obra del proyecto: " AMPLIACION DE
LA SET PACHACHACA, TRANSFORMADOR 50/10 kV 5 MVA Y CELDAS

CONEXAS, DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE YAULI -
DEPARTAMENTO DE JUNIN Y SUS LINEAS DE ENLACE EN 50 kV Y 10
kV”.

- Formulacion del Informe de Consistencia del proyecto.
- Formulacion y gestioén de aprobacion por las autoridades respectivas de los
Estudios Complementarios del proyecto.
8. DESCRIPCION DE LA PRESTACION:

8.1 Descripcion del Proyecto

a) Ubicacion:

¢ UUNN : Tarma
e Distrito - Yauli
e Provincia - Yauli
e Departamento :Junin
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Figura 1: Localizacién del proyecto

Departamento Junin Distrito Yauli de la Provincia de Yauli
; r/r-"/ ‘"'\,7 / Sta. l:rhau\ﬁhrlllamll S,

N

)

i

¢
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Vias de acceso : El acceso a la zona del proyecto se realiza por:

v' Via Terrestre
Carretera Central Lima — San Mateo — Morococha — Yauli distancia
175 km, tiempo de llegada 5:45 horas.

8.2 Informacion Existente

EL CONTRATISTA solicitara la informacion necesaria para el desarrollo del
Expediente Técnico al Supervisor designado por la ELECTROCENTRO, vy la
ELECTROCENTRO proporcionara la informacién disponible.

La informacién en general debera ser gestionada a través del Supervisor del
estudio designado por ELECTROCENTRO, y verificada mediante inspecciones
de campo a las instalaciones existentes cumpliendo las Normas, Protocolos y
Directivas vigentes.

Sera de responsabilidad de EL CONSULTOR recopilar, clasificar y analizar
entre otros lo siguiente:

* |nformacién comercial y tarifaria de las diferentes zonas de influencia del
proyecto.

¢ [nformacién de la demanda de potencia, energia, consumos unitarios por

tipo de consumo, etc., de las diferentes zonas de influencia del proyecto.

Diagramas unifilares del Sistema Eléctrico involucrado.

Estudio de Pre Inversion Viable.

Plantillas y librerias estandarizadas por la ELECTROCENTRO.

Formato de presupuesto, de los andlisis de costos unitarios para el

montaje electromecanico y obras civiles.

e [nformacién climatolégica disponible en organismos tales como
SENAMHI, Ministerio de Agricultura, etc.

e Los Planos de Lotizacion y Manzaneo de corresponder, con los
respectivos cortes de vias de las calles involucradas, aprobados por la
municipalidad correspondiente.
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e En las carreteras importantes debe respetar el derecho de via
establecido por la resolucién Ministerial N° 218-2009-MTC/02 y otras
disposiciones del MTC referidos a derecho de vias.

e Informacion cartografica disponible en entidades externas como el
Instituto Geogréfico Nacional - IGN y el Ministerio de Agricultura y
Alimentacion.

¢ Informacién climatolégica disponible en organismos tales como
SENAMHI, Ministerio de Agricultura, y otros disponibles en
OSINERGMIN, INEI etc.

Informacién complementaria debera ser recabada y/o procesada por el
Consultor, asi mismo debera realizar el levantamiento en campo de la
informacién (planos y detalles) que no cuente ELECTROCENTRO de las
instalaciones existentes.

8.3 Entorno de Datos Comunes — CDE

El CONTRATISTA debera de hacer uso del Entorno de Datos Comunes
desarrollado para el proyecto. En el CDE definido para el presente desarrollo se
disefiara una organizacion de carpetas donde se deberéa levantar la informacion
correspondiente en los formatos determinados (modelos, planos, nube de puntos,
RFI, cronogramas, fotos, etc.), para la subestacion, linea de transmision y enlace
desarrollada.

Los modelos, planos digitales, fotografias y cualquier otra documentacién
referente a levantamiento deberan ser compartidos a través de este CDE, para lo
cual se estableceran niveles de acceso como edicion y revision, entre otros que
se considere necesario para permitir la correcta comunicacion y coordinacion,
debiendo estar siempre accesibles al Coordinador BIM de la ELECTROCENTRO
para permitir la extraccion de copias de respaldo en formato nativo, emitir
observaciones, flujos de aprobacion de trabajo, asi como generar planos de
revision que considere necesarios.

En este sentido, el CONTRATISTA sera el encargado de usar para la plataforma
segun estandar de uso, emitir un reporte semanal de carga de informaciéon dentro
del Entorno de Datos Comunes, dependiendo del alcance del proyecto y previa
conformidad por parte de ELECTROCENTRO.

8.4 Actividades Generales

Las actividades generales por desarrollar, sin ser limitativos, son las siguientes:

. Realizar la reuniéon de trabajo con el Administrador de Contrato a fin de
tomar conocimiento de las recomendaciones y consideraciones a tener
para el desarrollo del servicio, revisar la programacion de las actividades.

. Requerir la informacion disponible a la ELECTROCENTRO a través de la
SUPERVISION, para luego sea revisada, analizada y procesada.

. Solicitar las autorizaciones y permisos necesarios para la visita a las
instalaciones de la Entidad.
. Recopilacion de informacién de campo, verificando las condiciones de la

zona a fin de que pueda disefiar y plantear adecuadamente la alternativa
para solucionar el problema descrito. Visitar en campo el terreno, y
equipamiento en subestaciones asociadas.

. Realizar un plan de montaje para la puesta en servicio del proyecto,
incluyendo en el presupuesto, todos los costos generados por éste (cortes,
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interrupciones, compensaciones, adecuaciones, etc.); los mismos que
seran considerados en la evaluacion econémica.

. Utilizar el Entorno Comun de Datos (CDE) respetando los estandares y
especificaciones técnicas de la Entidad.
. Elaboracién del expediente técnico de obra, teniendo como informacion

preliminar lo desarrollado en la etapa de pre inversion, con detalle
necesario para que permita su correcta ejecucion fisica segun las
disposiciones generales del Reglamento Nacional de Edificaciones, el
Manual de implementacion de Edificaciones del Grupo Distriluz, norma de
impacto ambiental, planes de desarrollo urbano, normativas municipales,
entre otras.

. Elaboracién de los estudios complementarios del proyecto: Instrumento de
Gestion Ambiental (DIA), Expediente Arqueoldgico (CIRA), Estudio de Pre
Operatividad.

. Elaboracion del Expediente para solicitar la autorizacion de la licencia de
construccién ante la Municipalidad.

. Evaluacion de riesgos y analisis de vulnerabilidad, de los sistemas

existentes, asi como los referidos al entorno encontrados en la zona de
estudio; en funcién a la “Guia preliminar para elaborar informes de Riesgos

y Vulnerabilidad”, aprobado por Resolucion Jefatural N°087-2016-
CENEPRED/J.
. Antes de presentar el(los) informe(s) del Expediente Técnico de Obra, El

consultor debera coordinar con la Supervision, Area de Administracion de
Proyectos, por lo menos una exposicion con el objeto de recabar las
recomendaciones y sugerencias sobre lo planteado en cada informe.

. Dentro de los cinco (5) dias calendarios contados a partir del dia siguiente
de la comunicacién de la ELECTROCENTRO con la orden de proceder, el
Consultor debe presentar la siguiente documentacion, la cual debera ser
mgresada por mesa de partes de la ELECTROCENTRO

Plan de Trabajo acorde al cronograma de actividades.

/ Cronograma de actividades de servicio (Diagrama Gantt).

v' Cronograma de trabajos de campo, acorde al cronograma de
actividades del servicio, el mismo que debera indicar las actividades,
fechas de ejecucion, duracion, y personal a cargo, principalmente de
las siguientes actividades:

- Inspecciones de campo.
- Levantamiento de informacion de las instalaciones existentes
- Estudios de topografia y geotécnicos.
- Resistividad de terreno.
- Gestion de riesgos y vulnerabilidad, etc.
Autorizaciones y permisos.

. Coordlnamones con Entidades publicas o privadas que tengan que ver con
el proyecto.
. Participar activamente de las reuniones de coordinacién, sesiones ICE,

capacitaciones y otros que organice la ELECTROCENTRO y/o
SUPERVISOR, suscribir las actas de reuniones que se generen y cumplir
con los compromisos acordados. La frecuencia, participantes, duracién,
objetivos y ubicacion de las reuniones deben especificarse en el Plan de
Ejecucion del CONTRATISTA.

. Realizar la compatibilizacion inicial; el CONTRATISTA debera comprobar,
validar y ampliar toda la informacién recibida, dado que es responsable de
todos los resultados e informacion plasmada en el presente Estudio.

. El CONTRATISTA debe gestionar y obtener la factibilidad de todos los
servicios, tales como energia eléctrica, agua, alcantarillado,
comunicaciones, entre otros de ser el caso.
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. Recopilar la informacion que la ELECTROCENTRO no tenga disponible,
asi como gestionar los tramites ante Entidades, en caso se requiera

8.5 Alcance de proyecto

Lineas de Enlace

Linea de Transmision 50 kV:

Punto de conexion barra 50 kV SET Pachachaca de propiedad de
Statkraft.

Ampliacién de pérticos y barras de 50 kV

01 celda de linea en 50 kV

Longitud 100 m aproximadamente.

Linea Primaria 10 kV:

Punto de conexion barra 10 kV SET Ampliacién Pachachaca.
Doble terna, longitud de 250 m aproximadamente.
Empalme con los alimentadores existentes.

SET Ampliacion Pachachaca:

Tabla 1.

01 transformador de 50+11x1%/10 kV de 5/5 MVA en ONAN,
proporcionado por ELECTROCENTRO

01 celda de transformador en 50 kV

01 celda de transformador en 10 kV

02 celdas de alimentador en 10 kV

Sala de control con tableros de control, proteccién y medicién para
transformador de potencia 50/10 kV, bahia de llegada 10 kV, bahias de
salida 10 kV, SSAA en AC y DC, iluminacién interior

La subestacién considera la ampliacion de un segundo transformador
de potencia similar al existente y para implementar a futuro.

Disefio de Ingenieria a nivel de expediente técnico para el sistema de
automatizacién y telecomunicaciones (teleproteccién, telecontrol,
telemando y tele medicion), disefio e integracion del sistema de control
y automatizacion  (integracion al sistema SCADA de
ELECTROCENTRO hasta el nivel 3). Se debe aplicar los medios de
comunicacion y protocolos de mayor proyeccion tecnolégica.
Evaluacion del estado de conservacion y operacion del equipamiento
existente suministrado por ELECTROCENTRO (Transformador ubicado
en los almacenes SET Tarma)

Incluir transporte del transformador a obra.

Coordenadas de localizacion de SET Ampliacion Pachachaca
COORDENADAS UTM-

Vértice WGS84 Cota
Este Norte msnm
P1 386935.01 8715037.46 4000

P2 386946.56 8715004.68 4000
P3 387006.73 8715018.72 4000
P4 387002.66 8715045.80 4000
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LINEA DE ENLACE 50 kV
Longitud: 100 m aprox.

PUNTO DE CONEXION
BARRA 50 kV

LINEA DE ENLACE 10 kV
DOBLE TERNA
Longitud: 250 m aprox.

PUNTO DE EMPALME
ALIMENTADORES
EXISTENTES 10 kV

ENTORNO DE DATOS COMUNES - CDE

EI CONTRATISTA debera de hacer uso del Entorno de Datos Comunes
(CDE) desarrollado para el proyecto facilitado por ELECTROCENTRO.
En el CDE se encuentra definida una estructura de carpetas y un
estandar de nomenclatura aplicable a todo contenedor que conforma el
Modelo de Informacién del proyecto.

En la etapa de Elaboracion de Expediente Técnico de Obra,
ELECTROCENTRO brindara acceso al personal al CDE.

Toda informacion generada durante el proyecto debera ser compartida
a través del CDE, para lo cual se estableceran niveles de acceso como
edicion y revisién, entre otros que se considere necesario para permitir
la correcta comunicacion y coordinacion, debiendo estar siempre
accesibles al Coordinador BIM de ELECTROCENTRO para permitir la
extraccion de copias de respaldo en formato nativo, emitir
observaciones, flujos de aprobacion de trabajo, asi como generar
planos de revisién que considere necesarios.

En este sentido, el CONTRATISTA seré el encargado usa la plataforma
segun Manual de Uso, emitir un reporte semanal de carga de
informacion dentro del Entorno Comun de Datos, dependiendo del
alcance del proyecto y previa conformidad por parte de
ELECTROCENTRO, donde se identifiquen los estados de informacion
desde el trabajo en progreso hasta el estado publicado.

ot

v
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9. ALCANCES DEL CONTRATO
9.1 Expediente técnico

El Consultor debera formular el Expediente Técnico de Obra, con el nivel de
detalle necesario que permita su correcta ejecucion de la Obra; teniendo
presente el siguiente contenido de acuerdo con la estructura de carpetas del
CDE de ELECTROCENTRO:

Memoria Descriptiva

¢ Resumen Ejecutivo y/o Ficha Técnica (De 2 a 3 hojas)

¢ Descripcion del Proyecto

¢ Descripcién del Contenido del Expediente Técnico de Obra
« Memorias descriptivas por especialidad

Calculos Justificativos
LT 50 kV

o Criterios de disefio

e Célculos eléctricos

e Célculos mecanicos

o Célculos Obras Civiles

LP 10 kV

o Criterios de disefio

e Célculos eléctricos

e Célculos mecanicos

o Célculos Obras Civiles

SET

Criterios de disefio

Calculos eléctricos (Incluye servicios auxiliares)
Calculos mecanicos

Calculos Obras Civiles (Incluye sanitarias)

Presupuesto
e Presupuesto (incluye presupuesto por liberacién de interferencias y/o
acondicionamientos por el paso de la linea de transmision a construir,
de ser necesario)
¢ Analisis de Costos Unitarios
e Férmula Polindmica
« Desagregado de Gastos Generales
LT 50 kV
LP 10 kV
SET
Comunicaciones
Protecciones

Cronograma

« Cronograma de ejecucion de obra

« Cronograma de adquisiciones de insumos y materiales
+ Cronograma de equipamiento y mobiliario

e Cronograma Valorizado
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Planos
¢ Planos generales y diagramas unifilares
¢ Planos de distribucion de estructuras y planimetria
« Planos de Arquitectura de comunicaciones y Automatizacion
o Planos de Obras Civiles (incluye sanitarias y arquitectura)
LT50kVyLP 10 kV
Topografia
Civil
Electromecanicas
SET
Patio de llaves
Topografia
Civil
Electromecénicas
Ins. Eléctricas
Ins. Sanitarias
Ins. Seguridad
Sala de control
Topografia
Civil
Electromecanicas
Ins. Eléctricas
Ins. Seguridad
Garita
Topografia
Civil
Ins. Eléctricas
Ins. Sanitarias
Ins. Seguridad
Exteriores
Topografia
Civil
Electromecénicas
Ins. Eléctricas
Ins. Sanitarias
Ins. Seguridad
Generales
Acabados
Ins. Eléctricas
Ins. Sanitarias
Comunicaciones
Protecciones
Modelo Coordinacion

Estudios Complementarios

Estudio de Topografia

Medicién de la resistividad

Estudio de geologia y geotécnica
Estudio de Gestion de Riesgos
Expediente Paleontol6gico

Instrumento de Gestion Ambiental (DIA)
Expediente Arqueoldgico

Estudio de pre operatividad (EPO)
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Especificaciones Técnicas

« Especificaciones técnicas eléctricas (Incluye servicios auxiliares, SET y
LT).

Calculos mecanicos

Especificaciones Técnicas Civiles (Incluye sanitarias y arquitectura).
Lista de Materiales.

Hojas técnicas de materiales.

Especificaciones Técnicas del equipamiento estratégico.

LTyLP

SET

Para la formulacion del Expediente Técnico de Obra, EL CONSULTOR tendré en
cuenta sin ser limitativo lo indicado a continuacién:

a) Resumen Ejecutivo

Debera contener un Resumen Ejecutivo el cual consta de una descripcion
sintetizada del proyecto, sefialando los objetivos principales y los beneficios a
obtener (cantidad de clientes beneficiados), dicha descripcién del Proyecto sera
breve, mencionando sus caracteristicas principales: alcance, clientes
beneficiados, el costo y plazo de ejecucion, en no mas de 2 paginas.

b) Memoria Descriptiva

Se realizara la descripcién de las instalaciones existentes y proyectadas, con la
finalidad de establecer el marco técnico (parametros generales), sobre los cuales
el ejecutor de la obra desarrollara el Replanteo y la Ingenieria de Detalle; asi como
la programacién de las obras civiles, electromecanicas y de comunicaciones.

La memoria descriptiva, debe contener toda la informacién basica del proyecto,

entre otros:

v' Aspectos generales: antecedentes, objetivos, alcances, clientes

beneficiados, normas, viabilidad y otros que fuesen necesarios.

v' Descripcion del area de influencia: ubicacion geogréfica, condiciones
climatologicas-sismicas ambientales, infraestructuras viales, rutas de
acceso.

Cuadro resumen de Mercado y demanda eléctrica.

Descripcion de la linea de transmision: caracteristicas bésicas, trazo de

ruta, zonas arqueolégica, paleontoldgica, ambiental, servidumbre,

derecho de via, criterios de disefio eléctrico (distancias minimas de
seguridad, seleccién de aislamiento, seleccion de conductor, seleccion
de soporte), criterios de disefio mecanico (hipotesis de calculo para
conductor, tensado del conductor y fibra optica, distribucion de
estructuras, calculo mecéanico de estructuras), factores de seguridad,

sistema de puesta a tierra (caracteristicas de disefio, configuracion y

tipos).

v Descripcion de la subestacion: caracteristicas basicas, criterios de disefio
eléctrico (niveles de tension, distancias minimas de seguridad, niveles de
aislamiento, niveles de cortocircuito, seleccién de cables y conductores,
requerimientos sismicos), criterios de disefio mecanico (hipotesis de
célculo para conductor y fibra éptica (de ser el caso), tensado del
conductor y fibra Optica (de ser el caso), célculo mecénico de
estructuras), factores de seguridad, servicios auxiliares, sistema de
proteccién, sistema de medicién, sistema de barras, sistema de control y
mando, sistema de automatizacion y comunicaciones, sistema de puesta

X
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a tierra profunda y superficial (caracteristicas de disefio, configuracion y
tipos).

v Descripcion de la condicién proyectada esperada.

v Caracteristicas del equipamiento y materiales proyectados: conductor,
estructuras soporte, aisladores, amortiguadores, puesta a tierra, equipos
de patio, celdas, tableros, otros.

v" Reubicacién de linea y/o redes eléctricas por interferencias con el paso
de la linea de transmision a construir.

v" Memoria de obras civiles.

v" Resumen de costos de inversion del proyecto.

v" Plazo y cronograma de ejecucién de obra.

v" Memoria de Sistema de comunicaciones y automatizacion.

v" Requisitos de seguridad para la ejecucion de obra, que debe cumplir el
ejecutor de obra, indicando plazos para la presentacion del expediente
de seguridad y levantamiento de observaciones por parte del consultor.

v Sefalar el equipamiento considerado como estratégico para la ejecucién

de obra; asi como también, indicar la antigiedad que debe tener el
mismo.

La Memoria Descriptiva, debera ser lo mas ilustrativa posible, indicando
claramente los componentes del proyecto. Este documento contendra los
puntos mas importantes (sin limitarse a lo indicado).

c) Especificaciones Técnicas de Suministro de Materiales
Tratara entre otros aspectos brindar las caracteristicas que deberan cumplir
los equipos y materiales a ser suministrados, asi como la normativa a cumplir,
se debe realizar por cada suministro una Tabla de Datos Técnicos Minimos
Requeridos.

Todos los materiales descritos en el presupuesto de “suministro de
materiales” deben tener en este volumen una descripcion detallada de sus
especificaciones técnicas y tabla de datos técnicos como minimo.

Los equipos y materiales seleccionados deben guardar congruencia con la
estandarizacion que considera y reconoce la Gerencia Adjunta de Regulacién
Tarifaria (GART).

d) Espec1f|caC|ones Técnicas de Montaje y Desmontaje Electromecanico

Especificaciones técnicas generales.

= Especificaciones de montaje de cada uno de los equipos y materiales a
ser utilizados descritos en el punto anterior, pruebas y puesta en servicio.

= Especificaciones de desmontaje.

= Las especificaciones deberan también considerar los trabajos previos a
los cortes de energia.

= Se especificaran las actividades provisionales y/o complementarias.

= Criterios de medicion y pago para cada una de las especificaciones de
montaje descritas.

= Especificaciones de montaje, desmontaje, adecuacion de las lineas y/o
redes eléctricas.

= También se debe incluir las especificaciones técnicas del equipamiento
considerado como estratégico para el montaje, y que se mencionan en
los costos unitarios del presupuesto.

Se detallaran las especificaciones técnicas generales, los procedimientos de
trabajo por actividad, normas de seguridad, normas técnicas que cumplir,
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tiempos y plazos de los procesos de trabajo, criterios de medicion y pago para
cada una de las especificaciones de montaje descritas.

En la seccion de montaje electromecénico de la linea de transmision 50 kV y
linea primeria 10 kV, también se incluira la Planilla de montaje de Estructuras
de la Linea de Transmision (componentes existentes y nuevos indicando esta
condicion), que debera contener entre otros la siguiente informacién:

- Numero de estructura.

- Tipo de estructura.

- Distancia acumulada.

- Longitud de vanos: real, medio y gravante.

- Aisladores, amortiguadores y contrapesos.

- Tipo de puesta a tierra.

- Parametros del conductor.

- Tipo de cimentacion.

Todas las partidas/actividades descritas en el presupuesto de montaje
electromecanico deben tener en este volumen una descripcion detallada de
lo que consta cada actividad.

Para el cumplimiento del desmontaje se incluira la Planilla de desmontaje.

e) Especificaciones Técnicas de Obras Civiles
Se especificaran, los procedimientos de trabajo por actividad, normas de
seguridad, reglamento y normas técnicas a cumplir, especificaciones técnicas
de los materiales y actividades. Debe incluir las instalaciones sanitarias y la
arquitectura de la SET.

El consultor debera adecuar el disefio de la subestacién, al cerco perimétrico
que sera ejecutado antes de la implementacion de este proyecto.

f) Calculos Justificativos

La metodologia y criterios de disefio deberan cefirse a las normas vy
reglamentos vigentes del pais, asi como a las normas internacionales
aplicables.

Se desarrollaran, los célculos eléctricos (el consultor debera efectuar todos
los calculos necesarios para garantizar la buena performance de la linea y de
las subestaciones), mecénicos, civiles y disefios necesarios para establecer
las caracteristicas y disposicion de los equipos, estructuras y bases de las
obras civiles de las nuevas instalaciones.

Se debera presentar todos los calculos eléctricos, mecanicos que justifiquen
la seleccién adecuada de todos los equipos y materiales a utilizarse, asi como
los célculos de obras civiles (cimentaciones, estructuras, etc.).

El Consultor debera adjuntar los célculos justificativos impreso y digital
(archivo fuente sin contrasefias y en version editable, con las féormulas
debidamente vinculadas), como sustento para determinar las caracteristicas
y seleccion de los principales elementos a ser utilizados en la Linea y las
Subestaciones, asi como en las redes de enlace.

g) Metrado y Presupuesto
Se debera determinar la inversion que se requiere para ejecutar el proyecto,
donde se deben considerar el suministro de equipos y materiales, el montaje
electromecanico, el desmontaje electromecéanico (los materiales retirados
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seran trasladados a los almacenes SET Tarma de ELECTROCENTRO), las
obras civiles, el transporte de equipos y materiales detallado para cada
suministro, adecuaciones para el empalme a las redes existentes, los gastos
generales de obra y supervision (incluir su desagregado), las utilidades, los
impuestos, etc.

El costo del equipamiento electromecéanico debera ser obtenido y sustentado
en base a cotizaciones recientes que deberan de incluirse en la carpeta
respectiva (dos cotizaciones como minimo para cada suministro en formato
pdf remitidas por el proveedor y menores a 2 meses de antigiedad con
respecto a la fecha de presentacion del respectivo informe o levantamiento de
observaciones).

Se debera realizar un anélisis sustentado de precios unitarios de todas las
actividades que intervienen en el proyecto (obras civiles, montaje
electromecanico, desmontaje electromecanico y pruebas de puesta en
servicio); en el cual se deben considerar los recursos de mano de obra (costos
vigentes de CAPECO), materiales, equipos, herramientas entre otros, con
rendimientos acordes a la zona del proyecto y las respectivas cotizaciones
que sustenten los costos utilizados.

El costo de las obras civiles sera efectuado en base a costos unitarios
actualizados de las obras similares dentro del ambito geografico o del pais.

Asimismo, se debera considerar el analisis de la formula polinémica que se
ejerceré para la ejecucion de la obra.

El presupuesto debe contener como minimo:

- Suministro de equipos y materiales.

- Montaje y desmontaje electromecanico.

- Obras civiles.

- Transporte de materiales y equipos.

- Desagregado de gastos generales y utilidades.

- Analisis de Precios Unitarios.

- Presupuesto Base.

- Cronograma de ejecucion de obra.

- Cronograma de suministros valorizado.

- Calendario valorizado de obra.

- Férmula polinémica de reajuste.

- Equipamiento clave para obra

- Personal clave para obra

- Cuantificacién de costos de las recomendaciones del informe de analisis
y diagndstico del transformador de potencia.

- Implementacion de la metodologia BIM en la ejecucién de obra.

Todas las partes conformantes del metrado y presupuesto, asi como los
precios unitarios deben contener dos decimales (redondear). Se elaboraran
los metrados detallados por actividad de Suministro, Montaje y Obras Civiles,
y se presentard un presupuesto base. El metrado y presupuesto base,
comprendera las secciones de obra:

- Linea Transmision 50 kV (Obras Electromecanicas).

- Linea Transmision 50 kV (Obras Civiles).

- Linea Primaria 10 kV (Obras Electromecénicas).

- Linea Primaria 10 kV (Obras Civiles).

- Subestaciones (Obras Electromecénicas).
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- Subestaciones (Obras Civiles).

- Sistema de comunicaciones y automatizacion.
- Adecuacion de lineas y /o redes existentes.

- Resumen general de todo el proyecto.

La descripcion de los elementos guardara relacion con lo descrito en las
especificaciones técnicas, tablas de datos técnicos, laminas y célculos
justificativos.

De manera complementaria el CONTRATISTA deberéa realizar un cuadro
comparativo de costos entre el Presupuesto base y los elementos aprobados
en el Plan de Inversiones en Transmision (PIT 2017-2021) vigente, para lo
cual deberé estructurar el presupuesto base en modulos similares a los
médulos estandar de inversion del Osinergmin.

El presupuesto de montaje y desmontaje debera considerar como costos las
siguientes actividades:

= Plan de monitoreo Ambiental (de aplicar).

= Plan de monitoreo Arqueoldgico (de aplicar).

La descripcion de los elementos guardara relacion con lo descrito en las
especificaciones técnicas, tablas de datos técnicos, laminas y célculos
justificativos.

h) Laminas y Planos
EL CONTRATISTA debera adjuntar planos, diagramas unifilares, laminas de
detalles y esquemas necesarios para representar gréfica todos los elementos
que plantea el proyecto. Debe contener la geometria plana de las obras
proyectadas de forma que las defina completamente en sus tres dimensiones.

Se presentaran los planos de la infraestructura existente, y de las
modificaciones realizadas por interferencias. Asimismo, se detallaran los
planos de conexién de la linea de transmisién proyectada, con la SET
Pachachaca; diferenciando con colores, los elementos proyectados con
respecto a la infraestructura de la SET Pachachaca.

En los planos se deben mostrar las respectivas cotas, dimensiones lineales
de superficies y dimensiones volumétricas de todas las construcciones y las
acciones que conforman los trabajos desarrollados por el proyectista.

Los planos seréan presentados a nivel de Ejecucion de Obras; se elaboraran
por procesos computacionales y a escalas adecuadas.

En todos los planos del estudio se utilizara el sistema métrico decimal y
deberan ser generados y exportados a partir del modelo y seran presentados
en archivos con extension “*.dwg” y “pdf’.

También presentaréa los mapas del trazo de ruta de las lineas y subestaciones
asociadas en archivos “*.kmz” (debidamente georeferenciado).

Los planos sin ser limitativos seran los siguientes:

LINEA DE TRANSMISION 50 kVy LP 10 kV
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Electromecanicos
- Planimetria general de la linea.
- Diagrama de cargas de las estructuras empleadas.
- Perfiles y contraperfiles.
- Detalle de fundaciones y camaras de paso.
- Diagrama de llegada y salida de la linea de transmision.
- Armados de estructuras.
- Detalles de montajes y tendido de redes enterradas (armados de
cadenas, amortiguadores, ferreterias, fibra 6ptica)
- Puestas a Tierra de estructuras.
- Retenidas de estructuras.

Civiles
- Disposicion de bases, planta y secciones.
- Cimentaciones para fundacion de estructuras.
- Obras para el soterrado.
- Cémaras de paso.
- Buzones.

SUBESTACIONES

- Ubicacion general.
- Diagrama unifilar general.

v' Electromecanicos

- Diagrama unifilar subestacion.

- Diagrama unifilar de control, proteccion, medicion y sefializacion.

- Diagrama unifilar de servicios auxiliares.

- Arquitectura de comunicaciones y Automatizacion.

- Disposicion de los equipos, planta y secciones en patio de llaves.

- Disposicion de las Celdas y equipos en la Sala de Control, plantas y
secciones.

- Disposicion de tableros de control, mando, proteccion, medicion y
servicios auxiliares en Sala de Control.

- Sistemas de Puesta a Tierra profunda y superficial (Adecuacion).

- Recorrido de cables de control.

- Recorrido de cables de fuerza.

- Soportes de equipos — detalles

- Servicios auxiliares (Tomacorrientes, alumbrado, tableros, DCI,
CCTV).

v Civiles
- Arreglo General de Planta
- Edificio de Control.
- Sala de Alta Tension.
- Acabados de arquitectura.
- Obras exteriores, veredas, asfalto.
- Disposicion de bases, planta y secciones
- Cimentaciones, fundaciones y bases para equipos y porticos.
- Muros cortafuegos.
- Canaletas y ductos.
- Red de agua y desague.
- Sistema de drenaje pluvial.
- Planos de seguridad y evacuacion.
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i)

)

ADECUACIONES DE EMPALMES CON LINEAS O ALIMENTADORES
10 kV EXISTENTES

- Planimetria
- Redes exteriores (incluye obras civiles)
- Armados de estructuras, retenidas, otros.

Cronograma de obra

Archivo generado en formato tipo Diagrama de Gantt con la secuencia de
actividades, duracion, recursos, ruta critica y aquellos elementos que el
consultor considere conveniente para lograr una planificacion precisa.

Asimismo, debera adjuntar el calendario valorizado de obra y el calendario de
adquisiciones.

Anexos
Ademéas del contenido sefialado, EL CONSULTOR debera adjuntar
informacién complementaria detallada a continuacion:

Informe de Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de
Obras.

Se elaborara en base a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, Gestion de
Riesgos en la Planificacion de Ejecucion de Obras en el Expediente Técnico
de Obra de la Consultoria.

Informe de Gestion de Riesgos: La gestion de riesgos debe realizarse en el
contexto del cambio climético, impactos ambientales, estudios, licencias,
certificaciones, autorizaciones, expropiaciones, liberacion de interferencias,
etc.

Asimismo, debera cuantificar el costo generado por la implementacion de la
gestion de riesgos.

Instrumento de Gestion Ambiental (DIA):

Debera de ser formulado en base de la normativa ambiental vigente del sector
energia, debiendo cumplir con toda la informacién necesaria para su
aprobacion por la autoridad ambiental competente. Deberé de gestionar la
clasificacion ambiental ante la autoridad ambiental del proyecto (Direccion
General de Asuntos Ambientales en Electricidad - DGAAE). El consultor
gestionara la aprobacion del Instrumento de Gestion Ambiental ante la
autoridad respectiva, incluyendo el levantamiento de observaciones.
Asimismo, la tasa correspondiente al T.U.P.A. de la autoridad competente,
debera ser asumida por el Consultor, la cual estara considerada en la
estructura de costos del consultor, bajo su responsabilidad.

Antes de la gestién ante la autoridad competente del instrumento de gestion
ambiental, el consultor deberd presentar este expediente a
ELECTROCENTRO, quien revisara y lo validara, para posteriormente solicitar
la reunién de exposicion que deberé realizar el Consultor ante la autoridad
ambiental. Si hubiere observaciones por parte de ELECTROCENTRO, el
Consultor dispondra de un plazo de 5 dias calendarios como minimo y 10 dias
calendarios como maximo (el cual seréa establecido por el documento de
comunicacion de observaciones al Consultor), para levantar las
observaciones. Si persistiesen las observaciones o el consultor no llegara a
presentar el levantamiento de observaciones, ELECTROCENTRO podra
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otorgar un mayor plazo para la subsanacion respectiva, bajo la aplicacién de
la penalidad indicada en las Bases Integradas del Proceso de Seleccion de
este servicio de consultoria de obra publicado en el SEACE.

Asimismo, el costo de la implementacion de las medidas ambientales
consideradas en este instrumento ambiental durante la ejecucién de la obra
debera estar considerado en su totalidad, en las partidas del presupuesto de
obra.

También, el consultor deberéa gestionar la suscripcién de las cartas (por parte
de ELECTROCENTRO), y llevar en fisico y digital, el instrumento de gestién
ambiental a las autoridades involucradas en el proyecto, en cumplimiento de
los mecanismos de participacion ciudadana, segun lo requerido y dentro del
plazo sefialado por la autoridad ambiental. Ademas, deberé gestionar con un
diario de circulaciéon nacional y con otro diario de circulacion local, las
publicaciones exigidas del instrumento de gestién ambiental, dentro del plazo
sefialado por la autoridad ambiental, cuyos costos de publicacion seran
asumidas por el consultor, la cual estara considerada en la estructura de
costos del consultor, bajo su responsabilidad.

De ser necesario, gestionara la realizacion de la Audiencia Publica y talleres
establecidos, junto con las publicaciones en los respectivos diarios, conforme
lo sefialado por la autoridad ambiental y en cumplimiento de la normativa
vigente.

Expediente Arqueolégico

Elaboracion del Informe de preexistencia de restos arqueologicos para los
componentes, el cual debera ser gestionado ante la autoridad competente
(Ministerio de Cultura), solicitando opinion respecto a la necesidad del CIRA
del proyecto. Asimismo, adjuntara en este informe, el CIRA aprobado en la
etapa de preinversion para este proyecto.

Debera de ser formulado en base al Reglamento de Intervenciones
Arqueologicas aprobado con Decreto Supremo N° 003-2014-MC y sus
modificatorias y normas complementarias. Este documento tiene como
objetivo certificar que en el area del proyecto no existen vestigios
arqueologicos en superficie, para lo cual el expediente a desarrollar debera
cumplir con todo lo que exige la normativa para su aprobacion por la autoridad
competente.

Antes de la gestion ante la autoridad competente del expediente arqueoldgico,
el consultor debera presentar este expediente a ELECTROCENTRO, quien
revisara y lo validard. Si hubiere observaciones por parte de
ELECTROCENTRO, el Consultor dispondra de un plazo de 5 dias calendarios
como minimo y 15 dias calendarios como maximo (el cual seré establecido por
el documento de comunicacién de observaciones al Consultor), para levantar
las observaciones. Si persistiesen las observaciones o el consultor no llegara
a presentar el levantamiento de observaciones, ELECTROCENTRO podréa
otorgar un mayor plazo para la subsanacién respectiva, bajo la aplicacién de
la penalidad indicada en las Bases Integradas del Proceso de Seleccion de
este servicio de consultoria de obra publicado en el SEACE.

Estudio de Pre Operatividad
Debera de ser formulado en base de la normativa del Procedimiento Técnico

del COES N° 20 “Ingreso, Modificacion y Retiro de Instalaciones en el SEIN”,
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debiendo cumplir con toda la informacién necesaria para su aprobacién por el
COES. Debera adjuntar el estudio de preoperatividad en los anexos del
Expediente Técnico.

Expediente de Estudio Paleontologico
Se debera elaborar y gestionar el estudio Paleontolégico ante el INGEMMET,

para lo cual debera coordinar ante esta ELECTROCENTRO (haciendo las
consultas acerca del alcance de este expediente), y obtener el informe
geoldgico expedido por el INGEMMET que certifique la no existencia de
restos fosiles con relevancia cientifica en el area donde se haran los trabajos.
Si los hubiere, el INGEMMET debe de sefialar la forma de recuperacion de
los fésiles de importancia cientifica, histérica y didactica sin que esto implique
una paralizacién prolongada o perpetua del proyecto de inversion.

Expediente para Autorizacion de Licencia de Edificacion

Se debera elaborar y gestionar expediente para solicitar la Licencia de
Edificacion hasta la autorizacion de esta por la Municipalidad respectiva.

El consultor debera efectuar el pago por derecho de TUPA respectivo ante la
Municipalidad, por lo que debera contemplar ese costo en la oferta
presentada, bajo su responsabilidad.

Informe econdémico de las recomendaciones del andlisis y diagnostico
del Transformador de Potencia

Se debera cuantificar en costos las recomendaciones plasmadas en el
informe de analisis y diagnostico; del transformador de potencia que se
encuentra almacenado en la SET Tarma. ELECTROCENTRO hara la entrega
del analisis y diagnéstico.

Muestras Fotograficas.
Registro fotografico el mismo que debera contener la debida descripcion,

notas, etc.

Las calicatas, medicion de resistividad y otras actividades de campo, deberan
ser fotografiadas en vista panoramica y de cerca (mostrar resultado de
medicion del instrumento cuando corresponda), antes y durante los trabajos
respectivos.

Estudios que realizarse (sin ser limitativo)

a) Estudios de geotecnia

El objetivo es de establecer las caracteristicas geotécnicas, es decir, la
estratigrafia, la identificacion y las propiedades fisicas y mecanicas de los suelos
para el disefio de cimentaciones estables, para lo cual realizara exploraciones de
campo y ensayos de laboratorio.

Se debera realizar una exploracion del campo, en la cual se aprecie la estratigrafia
del terreno, para lo cual se realizaran los estudios en los terrenos de la nueva
Subestacion, y/o en la zona de ampliacion en Subestaciones existentes y/o asi
como en el trayecto de la Linea proyectada. El numero de calicatas sin ser
limitativo sera de la siguiente manera:

- 01 calicata por cada 225 m2 en las areas de fundaciones para equipos
principales (transformador de potencia, pérticos, sala de control, etc.), en la
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nueva Subestacion. En éareas identificadas hasta 600 m2 para soporte de
equipos, el minimo de calicatas a efectuar es de tres (03).

- Una (01) Calicata y SPT para linea de transmisién y 01 calicata para LP.

Las calicatas alcanzaran profundidades de 3 m. las cuales incluiran sus registros.
Debera determinarse la capacidad de portante del terreno, con esta informacion
se realizaran los calculos de las cimentaciones.

Los ensayos de campo y de laboratorio deben estar claramente referidos a
practicas establecidas y normas técnicas especializadas relacionadas con los
ensayos respectivos.

EL CONSULTOR debera alcanzar los planos geolégicos de la zona. Asimismo, el
Estudio tendra como minimo el siguiente contenido:

Introduccion (Antecedentes)

Plano de localizacién y ubicacion del area de estudio.

Memoria descriptiva de los trabajos efectuados.

Evaluacion de caracteristicas geotécnicas.

Cuadro resumen de los resultados obtenidos en laboratorio.

Resultado de las prospecciones para la determinaciéon de la capacidad de
soporte del suelo de fundacion.

Certificados de todos los resultados de ensayo de laboratorio.

Columnas estratigraficas de cada calicata.

Ubicacion del nivel freatico.

Panel de fotogréficas de los trabajos desarrollados, incluida las del
laboratorio.

Plano de ubicacién de calicatas y SPT (Una calicata por cada 225 m2).
Conclusiones.

Recomendaciones.

Bibliografia

Los trabajos y ensayos a efectuarse para el estudio de mecanica de suelos con
fines de cimentacién son: Toma de muestras por cada estrato encontrado,
Procesamiento de las muestras en laboratorio, Analisis granulométrico de los
estratos existentes en el terreno natural, Clasificacién de suelos (metodologia
SUCS y AASHTO), Determinacion de los limites de Atterberg de las muestras
obtenidas, Determinacién del contenido de humedad, Determinacion de la
humedad natural, Determinacién de pesos unitarios natural y seco de cada
muestra, Determinacion de peso especifico de sélido de todas las muestras,
ensayo de SPT.

b) Estudio de proyeccion de la demanda (minima y maxima demanda
eléctrica en los 20 afos futuros). Debe considerarse el requerimiento de
demanda de otras empresas que operan en la zona del estudio.

c) El Estudio en estado estacionario

Analisis de estado estacionario en condiciones normales de operacion:
Con el cual se busca verificar el perfil de tensiones de barra, la cargabilidad
de equipos, las pérdidas técnicas, es decir, el desempefio del sistema con
toda la red disponible en cada uno de los escenarios operativos modelados,
permitiendo identificar tensiones fuera de rango y sobrecargas. También
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permite identificar el impacto del proyecto en el area de influencia y
compensacion reactiva.

Analisis de estado estacionario en condicion de contingencias N-1: Se
realiza para verificar el desempefio del sistema ante una falla a la vez en una
linea o transformador, permitiendo identificar las contingencias que originan
violaciones de tensién o sobrecargas en equipos del sistema.

Calculos de niveles de cortocircuitos: Permite conocer la incidencia que el
nuevo proyecto puede tener en los niveles de cortocircuito de los equipos
existentes aledafios al proyecto.

Nota. -

Realizar un analisis comparativo de la situacién actual y proyectada en el que
se evidencie las mejoras conseguidas con la implementacion del proyecto en
cuanto a perfiles de tension, la calidad de energia, cargabilidad de
componentes, pérdidas, etc.

Presentar el analisis del sistema eléctrico acompafiado de un registro
fotografico con los datos de placa de caracteristicas de los equipos principales
con la finalidad de validar la data ingresada en la simulacion.

Las simulaciones deben considerar los escenarios hidrolégicos en avenida y
estiaje en demandas maximas, media y minima.

El estudio deberé incluir los estudios de flujo de potencia y cortocircuito hasta
los transformadores de distribucion de las redes de media tension.

d) Estudio de coordinacion de aislamiento:
El Estudio de coordinacion de aislamiento comprendera:

Sobretensiones temporales: Sobretensiones que son provocadas por fallas a
tierra, rechazo de carga, efecto ferranti y ferroresonancia.

Sobretensiones maniobras: Sobretensiones que aparecen en la red debido a la
operacion de los equipos, maniobras en lineas, rechazo de carga, capacitores,
reactores y energizacion de transformadores.

Sobretensiones atmosféricas: Sobretensiones que aparecen por descargas
atmosféricas

Control Sobretensiones: Las sobretensiones en un sistema de transmisién no
se pueden evitar y su completa supresion es extremadamente dificil. Sin embargo,
su magnitud puede ser limitada a fin de ser compatible con los niveles de
aislamiento de los equipos del sistema. Para la seleccion del mecanismo de
control se debe tener en cuenta la sobretension que se quiere limitar, asi como la
caracteristica de los equipos, la configuracién del sistema y sus criterios de
operacion. Resistencia de Preinsercion, Pararrayos y mando sincronizado en caso
de recierre.

Coordinacion de Aislamiento: Comprende la seleccién de la soportabilidad
dieléctrica del equipo y su aplicacion, en relacion con las tensiones que pueden
aparecer en el sistema, teniendo en cuenta las caracteristicas de los dispositivos
de proteccién disponibles. Pararrayos, determinaciéon de las sobretensiones,
célculo de soportabilidad y distancias minimas.
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Apantallamiento: Definir el conjunto de elementos instalados con el objetivo
principal de proteger los equipos y elementos de la subestacién, contra descargas
atmosféricas directas (rayos).

Debera realizar un estudio de transitorios electromagnéticos para verificar la
operatividad de los pararrayos disefiados para lo cual deberé usar el software
especializado Digsilent y/o ATP o similar.

Sistema de Puesta a Tierra: Mallas de tierra, tensiones de toque y paso,
seleccion de conductores y uniones, resistividad del suelo, determinacién de la
corriente maxima por la malla, célculos de las tensiones de reticula y paso y
apantallamiento electromagnético de caseta de relés. El estudio de coordinacion
de aislamiento debera ser reforzado con simulaciones de software especializado
Digsilent y/o ATP o similar. Los archivos fuentes deben ser entregados a
ELECTROCENTRO con la finalidad de poder hacer ampliaciones y/o
modificaciones cuando se requiera.

e) Estudio de resistividad

Para el estudio de resistividad eléctrica del terreno, se tomara en cuenta las
recomendaciones de la Norma Aplicables, se debera considerar como minimo los
siguientes:

- Metodologia de medicion, con tres métodos distintos.

- Se deberé establecer la configuracion y el método de tratamiento para la
subestacion con los niveles permisibles en cada puesta a tierra, de manera
que se eviten que se produzcan el fenémeno de back flashover (flameo
inverso).

- El estudio sera realizado por un ingeniero electricista o de ramas afines.

El instrumento utilizado para la medicion de resistividad (telurémetro), debera
contar con su certificado de calibracion vigente, el cual debera ser adjuntado en el
estudio de resistividad, con las respectivas fotos que evidencien que la esta
medicion se realizo con este instrumento calibrado.

f) Diseio y Filosofia de protecciones:

Considerar los Requerimientos Minimos de Equipamiento para los Sistemas de
Proteccion del SEIN — COES / SINAC. El estudio debera ser realizado con
software especializado Digsilent o similar; para el estudio de protecciones el
consultor deberéa considerar como minimo lo siguiente.

- Andlisis de corto circuito para la configuracion seleccionada que incluye a

todo el sistema eléctrico de potencia.

- Filosofia de proteccion integral.

- Andlisis de las alternativas de proteccién para las lineas y la subestacion.

- Criterios de ajuste de los relés de protecciéon en AT y MT.

- El estudio sera realizado por un ingeniero electricista o de ramas afines.

g) Plan de gestion del proyecto:

El Consultor debera desarrollar el plan de gestion del proyecto teniendo presente
el desarrollo de los siguientes componentes:

e Gestion de los interesados: Identificar a todos los interesados afectados
directa o indirectamente con el desarrollo del proyecto, la misma que sera
elaborada bajo el modelo estandarizado.
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o Gestion de las comunicaciones: Identificar los roles y funciones de cada uno
de los intervinientes en el proyecto, la misma que sera elaborada bajo el
modelo estandarizado.

* Enunciado del alcance del proyecto: identificar el producto y los objetivos del
proyecto, asi como los criterios de aceptaciéon del producto, la cual se
desarrollara en el formato estandarizado.

e Cronograma del proyecto con la curva “S” El Cronograma debera
comprender desde el inicio del proyecto hasta su puesta en servicio y
operacion comercial, la cual sera acompafiada de la curva “S” del avance
fisico para su control, la misma que sera desarrollada en formato
estandarizado.

e Presupuesto del proyecto con la curva “S” El Presupuesto debera
comprender desde el inicio del proyecto hasta la puesta en servicio y
operacion comercial, la cual serd acompafada de la curva “S” del avance
presupuestal para su control, la misma que sera desarrollada en formato
estandarizado.

e Gestion del riesgo del proyecto: Identificar a todos los riesgos del proyecto
hasta la puesta en operacion y servicio comercial, se desarrollara en formato
estandarizado.

e Acta de constitucion del proyecto: Desarrollar el Acta de Constitucion del
Proyecto segun modelo estandarizado.

e Formato de informe mensual: Adecuar el modelo del informe mensual al
requerimiento del proyecto.

e Formato de informe semanal: Adecuar el modelo del informe semanal, al
requerimiento del proyecto.

h) Ingenieria de Subestaciones:

Comprendera la selecciéon del equipamiento principal faltante, estudio de
coordinacion del aislamiento, sistema de sefializacion y mando, sistema de
comunicaciones, disefio de cimentaciones, canaletas, ductos, accesos, etc.
Debera prepararse con especial detalle los esquemas unifilares, disposicién de
equipos, disefio de conexiones en general, disefio de estructuras de apoyo de
equipos y porticos, asi como otros estudios para el buen funcionamiento.

Se prestara especial atencion a la seleccion del equipamiento faltante que
conformaré la subestacion, considerando la severa contaminacion y corrosion
marina, abrasién y las necesidades de mantenimiento en el area del proyecto. EL
CONTRATISTA justificara la conveniencia de la utilizacién de materiales, segun
la evaluacién de alternativas desarrollado, las cuales podran incluir nuevas
tecnologias debidamente justificadas.

Sin ser limitativo se deberan ejecutar las siguientes actividades:

Obras Civiles

- Evaluacion de la Geologia y estudio de suelos (calicatas, resistencia del
terreno, granulometria, napa freatica, etc.)

- Estudio Hidroldgico (de ser necesario).

- Disefio de la Sala de Control.

- Disefio del sistema de canalizaciones, buzones y ductos desde el Patio de
Llaves hacia la Sala de Control.

- Disefio de drenajes y accesos

- La obra civil debe tener cota final de piso terminado por encima del nivel de
vereda o suelo en la zona de obra que contemple previsién de inundaciones
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sea por origen natural o artificial.

Obras Electromecénicas

- Disefio del Sistema eléctrico.

- Disefio de la adecuacion de puesta a tierra profunda y superficial.

- Disefio de las bahias y/o moédulos con todos sus equipos de
Seccionamiento, Control, Proteccion y Medicion.

- Disefio del Sistema de Proteccién y filosofia del sistema de proteccion
integral.

- Estudio de coordinacion de aislamiento.

- Instalacion del tendido de los cables de control, mando y servicios auxiliares.

- Instalacién del tendido de los cables de fuerza.

- Implementacién de tableros de control, mando y proteccion en la sala de
control.

- Disefio para la integracion del sistema de comunicaciones vy
automatizacion, telecontrol, telemando y tele medicion. La integracion al
sistema SCADA de ELECTROCENTRO debe ser hasta el nivel 3.

i) Diseio de la Linea de Transmision 50 kV

Comprende el disefio de linea de transmision desde la SET Pachachaca —
SET Ampliacién Pachachaca; validando el trazo de linea (100 m).

En el disefio de la Linea de Transmision, se tratara entre otros aspectos: la
seleccién y/o validacion del conductor y/o cable, tipo de aislamiento, tipo de
estructuras o sistema de soterrado, sistema de puesta a tierra; asi como
también, la distribucion optimizada de las estructuras sobre el perfil
topografico, el disefio de las cimentaciones, camaras de paso.

La metodologia y criterios de disefio deberan cefirse a las normas vy
reglamentos vigentes del pais, asi como a las normas internacionales
aplicables.

Disefio de la Implementacion del enlace de la fibra Optica considerando el
suministro y montaje hasta las unidades de distribucion de fibra éptica en la
llegada de las subestaciones, los que deberén estar integrados al sistema
SCADA de ELECTROCENTRO

j) Estudio de telecomunicaciones y automatizacion

Estudio del Sistema de Comunicaciones para la automatizacion de las
subestaciones y la integracion al SCADA existente hasta el nivel 3 (Centro
Control de ELECTROCENTRO)

- Se debera considerar equipos en donde se asegure la compatibilidad con
el sistema existente.

- Se emplearén las normas de las siguientes organizaciones: CCITT, IEC,
CODIGO ELECTRICO DEL PERU, IEEE.

- Definir las sefiales de medida, alarma, estado y mando que debe
implementarse para la integracion al sistema SCADA de
ELECTROCENTRO

- Definir los niveles de operacion del sistema SCADA.

- Definir los Protocolos de comunicacion (DNP3, IEC 870-5-104, ICCP, etc.)
adecuados para la integracion al SCADA de ELECTROCENTRO
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- Definir la estructura jerarquica de comunicaciones (Switchs, Routers, etc.),
adecuada para integrar a la RED LAN de ELECTROCENTRO

- Definir el hardware (RTU, Gateway, IEDs, etc.) adecuado para automatizar
las subestaciones y su integracion al sistema SCADA de
ELECTROCENTRO

- Definir el software adecuado para la integracién al sistema de SCADA de
ELECTROCENTRO

- Definir el sistema de suministro de energia para los equipos de
comunicaciones (AC, DC), y el sistema de respaldo (Inversores, UPS).

- Definir la cantidad de hilos de fibra dptica que debera tener el cable de fibra
optica (OPGW y/o ADSS) teniendo en cuenta el uso para telefonia, datos,
video, teleproteccion, etc., y teniendo en cuenta la cantidad de numero de
hilos de fibra optica para el estado en cumplimiento a lo establecido en el
Decreto Supremo N° 034-2010-MTC, de ser el caso.

- Definir el sistema de RED LAN (red de area local), el cable a utilizar UTP,
STP o Fibra Optica Multimodo, teniendo en cuenta los puertos de
comunicacién requeridos en los equipos (IEDs, RTU, Multiplexores, Media
converters, switch, etc.).

- Se presentara también las especificaciones técnicas del sistema de
telecontrol, enlace de fibra optica este ultimo contendra los materiales y
caracteristicas del cable con fibra 6éptica, terminaciones y cajas de
empalmes de fibra éptica, asi como el equipo multiplexor.

9.2 Informe de consistencia

El Informe de consistencia sera realizado una vez culminado el Expediente
Técnico de Obra y se encuentre conforme, para lo cual debera de formular el
Formato 8 que estéa disponible en la pagina web del Ministerio de Economia y
Finanzas.

El contenido del informe de consistencia sera:

¢ Informe sustentatorio de acuerdo con el modelo de la ELECTROCENTRO.

e Formato 8.

¢ Presupuesto comparativo de viabilidad vs. Expediente Técnico de Obra.

e Evaluacién econémica de viabilidad y actualizado con el Expediente Técnico
de Obra.

e Formulas polinémicas.

e Expediente Técnico de Obra en digital.

9.3 Seguridad y Salud en el trabajo
9.3.1 Seguros:

De conformidad los riesgos vinculados a la salud, sobrevivencia y accidentes de
trabajo han sido asignados al CONTRATISTA, por lo que corresponde que
contrate las siguientes polizas de seguro:

a) Poliza de seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR): El
CONTRATISTA, ademés de los seguros fijos de la planila de
remuneraciones, debera contratar para todo el personal que participe en la
ejecucion de la obra el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (Ley N°
26790 articulo 19 y D.S. N° 009-97-SA articulos 82 al 88), con coberturas de
salud y de pensiones.

e SCTR de Pensiones que deberéd ser contratado con la ONP o una

i [ W
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aseguradora privada.
e SCTR de Salud que debera ser contratada con ESSALUD o una EPS.

b) Accidentes de trabajo. EI CONTRATISTA deberé contratar un seguro para
todo el personal involucrado en la ejecucion de la obra, independientemente
del seguro de vida de ESSALUD. La pdliza cubrira los gastos por asistencia y
derivados que resulten de accidentes de trabajo sufridos por el personal que
efectlan los trabajados solicitados, asi como las que puedan ocurrir en el
traslado hacia o desde la zona de trabajo, dicha pdliza sera:

Cobertura Suma Asegurada $US
Muerte Accidental 30 000,00
Invalidez Permanente 30 000,00
Gastos de Curacion 6 000,00
Gastos de Sepelio 2 000,00

c) Pdliza de Seguro Vida Ley: EL CONTRATISTA adquirira El Seguro de Vida
Ley, a fin de cubrir contingencias extraordinarias que pueda ocurrir al
trabajador, como su fallecimiento natural, fallecimiento a causa de un
accidente o invalidez total o permanente (DU N° 044-2019).

Todos los gastos que genere la contratacion de este seguro seran de cuenta
y cargo del CONTRATISTA.

Las pdlizas sefaladas deberén ser entregadas a la ELECTROCENTRO
como parte de los requisitos para la firma del contrato y deberan permanecer
vigentes hasta la conformidad del servicio.

EL CONTRATISTA, asumira todos los gastos que se deriven del accidente
y sera el responsable de realizar las gestiones que permitan los reembolsos
y las indemnizaciones correspondientes por parte de las aseguradoras
indicadas en los literales a), b) y c) de este numeral.

9.3.2 Seguridad

El CONTRATISTA debe cumplir con las normas legales establecidas en Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, sus normas modificatorias o
sustitutorias, y normas vigentes en el Sector Eléctrico que estan detalladas en
este documento, entre ellas, las siguientes:

e Entregar los equipos de proteccion e implementos de seguridad al
personal a su cargo.

e EI CONTRATISTA es responsable del cuidado de la integridad fisica del
personal a su cargo y de los dafios que ocasione a los bienes materiales
e instalaciones en cuya area opera.

o EICONTRATISTA esta obligado a instruir al personal a su cargo respecto
de los riesgos inherentes al trabajo que debe realizar, asi como de las
medidas de seguridad que debe observar. Asimismo, a establecer
medidas correctivas que eliminen o disminuyan la existencia de ciertos
riesgos profesionales o prohibir o paralizar en su caso los trabajos cuando
advierta peligro inminente de accidentes o siniestros, si no es posible el
empleo de otros medios para evitarlo.

o EICONTRATISTA, cuando tenga que ejecutar los trabajos proximos a las
instalaciones con tension y antes del inicio de estos, esta obligada a
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comunicar por escrito las labores a fin de coordinar la aplicacién de
medidas de seguridad y la autorizacion del Centro de Control de
Operaciones.

e En los trabajos en la via publica, el CONTRATISTA requerira el uso de
sefiales de seguridad de transito tales como banderines, avisos,
tranqueras, luces intermitentes u otros medios que adviertan el peligro a
conductores y peatones. Cuando se requieran utilizar o colocar en la
calzada o vias de transito, cables eléctricos u otros materiales se
dispondréa de personal provisto de un banderin rojo junto con las sefiales
obligatorias de seguridad.

e Presentar el Plan de Seguridad a ELECTROCENTRO vy subsanar las
observaciones a dicho Plan (si las hubiera), hasta la aprobacién de dicho
Plan por parte de ELECTROCENTRO. Los plazos son los siguientes:

- Presentacién del Plan de Seguridad: 7 dias calendarios contados a
partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato.

- Levantamiento de observaciones del Plan de Seguridad: 5 dias
calendarios contados a partir del dia siguiente de la comunicacién de
las observaciones por parte de ELECTROCENTRO.

Si luego de presentado el levantamiento de observaciones,
ELECTROCENTRO verifica que éstas aun no han sido subsanadas, se
aplicaréa la penalidad por cada dia adicional que el consultor demore en
levantarlas.
Posteriormente de que sea aprobado el Plan de Seguridad, el
CONTRATISTA debera coordinar con ELECTROCENTRO la
programacion de la induccion de seguridad, la misma que sera de forma
presencial y/o virtual en las oficinas de ELECTROCENTRO en la ciudad
de Huancayo, la misma que no debera exceder de los 7 dias calendarios
contados a partir del dia siguiente de comunicada la aprobacion del Plan
de Seguridad por parte de ELECTROCENTRO.

La aprobacion del Plan de Seguridad e inducciéon es requisito para

otorgar la Orden de Proceder del Servicio.

9.3.3 Notificacion a ELECTROCENTRO de accidentes ocurridos

El CONTRATISTA debera disponer de todo el equipo y servicio que fuera necesario
para proporcionar los primeros auxilios al personal accidentado.

Dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la ocurrencia del accidente u
otro acontecimiento que haya causado o pudiera causar dafios a persona o
propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna accion u omision
del CONTRATISTA, este deberéa presentar un informe al supervisor. Asimismo,
debera remitir a la ELECTROCENTRO, por intermedio del supervisor, copia de
los documentos notificados por cualquier autoridad respecto de los hechos antes
mencionados.

La comunicacion a la ELECTROCENTRO de los eventos citados no exime al
CONTRATISTA de cumplir con sus obligaciones frente a las autoridades
competentes.

9.4 Plazo de ejecucion:

El plazo de para la elaboracién de Expediente Técnico de Obra es de 80
(ochenta) dias calendario el mismo que se computara desde el dia siguiente
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de la emision por parte del Area de Administracion de Proyectos de la orden de

proceder:

Estudio Entregables Plazo Acumulado | Condicién
Contados a
partir del dia

30d.c. siguiente

Informe 1 30 d.c. de notificada

la Orden

de Proceder
Revisién por la Supervision y
entrega de observaciones de ser el | 7 d.c. Contados a partir del Informe 1.
caso
Informe 2 Contados

Expediente (Incluye sybsaqacio’n de desde la .

Técnico de observac:o.ﬁes lnformt_a 1 vy 35d.c. 65d.c. fecha de envio de

Obra presentacion de la edicion final del observaciones al

estudio) Informe 1.
Revisién por la Sup cvision y 5 d.c. Contados a partir de la entrega del
entrega de observaciones de ser el )
nforme 2.

caso
Subsanacion por el Contratista las 3::;:1:5
observaciones del informe 2 y 5dc 70 d.c fachida enviode
presentacion de la edicion final del ) . E
estudio) observaciones al

Informe 2.
Revisién final por Ia Supervisién 3 d.c. Contados a partir de la entrega de la

i entrega de la subsanacion del Informe 2.

Contados a partir

Expediente Expediente para solicitar Z:I,zﬁi;g lg:'l'ate

para L_if:em.ti’a Licel_rc_ia de Ediﬁcaciél_r ala 5d.c. 75d.c. Sotitoriiidad del

de edificacion Municipalidad respectiva Expediente
Técnico de Obra.
Contados a partir
Informe de Consistencia del del dia siguiente
Informe de proyecto: ) de no_tificgda la
Consistendia: (Incluye elaboracién del Informe de 5de 80 d.c autorizacion de la
) Consistencia y obtencién de la e e Licencia de
aprobacioén por parte de la Unidad Edificacion por la
Formuladora). Municipalidad
respectiva.
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Estudio Entregables Plazo Condicion
Informe de Preexistencia Contados a Partir del dia
Expediente Arqueoldgico (presentado a 40d.c. | siguiente de notificada
ELECTROCENTRO) la Orden de Proceder
» Expediente DIA segtn Contados a Partir del dia
K‘;tg‘:;f:lto HelGesticn corresponda (presentado 40d.c. | siguiente de notificada
a ELECTROCENTRO) la Orden de Proceder
Estudio de Pre

Contados a Partir del dia

(e] ividad

Pre operatividad perativida 40 d.c. | siguiente de notificada
(preseniadoa la Orden de Proceder
ELECTROCENTRO)

Expediente Paleontolégico Restos Fésiles con Coniadasis, Partrdel le

40 d.c. | siguiente de notificada

relevancia cientifica
la Orden de Proceder

Informe de evaluacién del
estado de conservacion y Informe presentado a
operacioén del ELECTROCENTRO

Transformador de Potencia

Contados a Partir del dia
50 d.c. | siguiente de notificada
la Orden de Proceder

Nota:

(1): El plazo esta cuantificado en dias calendario.

(2): EI CONTRATISTA levantara las observaciones que formule la Supervisién, Autoridad
Competente y ELECTROCENTRO hasta la aprobacién del proyecto en el plazo
establecido. Los plazos de la DGAAE/MINEM o GREMH, el Ministerio de Cultura y el
COES no se contabilizaran en el presente plazo de ejecuciéon del servicio de EL
CONTRATISTA.

(3): El plazo para los estudios complementarios es paralelo a otras actividades, por lo que no
suman al plazo contractual sin embargo tienen plazos maximos de presentacién.

(4): El plazo de la supervision para efectuar la revision y verificacion de los informes del
consultor sera de 15 dias calendarios; y este no forma parte del plazo contractual.

9.5 Plazo maximo de responsabilidad del contratista

La responsabilidad del CONTRATISTA debido a vicios ocultos, errores vy
deficiencias del expediente técnico es de tres (03) afios, contado a partir de la
conformidad otorgada por la ELECTROCENTRO, de acuerdo con lo establecido
en el art. 40 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ademas,
se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del Art. 1774 del Codigo
Civil.

Asimismo, participara en las siguientes reuniones (presencial o virtual): para la
replanteo e ingenieria de detalle o en las que se requiera (segun necesidad) a
fin de aclarar lo concemiente al estudio formulado.

9.6 Propiedad intelectual del Expediente Técnico de Obra
La propiedad intelectual de los presentes estudios es de la ELECTROCENTRO,

no teniendo derecho alguno el CONTRATISTA, por lo que acepta esta condicion
al momento de participar en el presente procedimiento.
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9.7 Entregables
9.7.1 Forma de presentacion de los informes

Todos los entregables seran presentados en el Entorno de Datos Comunes de
la Entidad - CDE. Sin embargo, el expediente técnico final (incluido el
levantamiento de observaciones), seré presentado impreso (02) juegos.

Medio Impreso
Todo el informe (originales y copias) seran firmados y sellados por los
especialistas en cada una de sus paginas, las cuales seran numeradas en
forma correlativa. No se aceptaran firmas escaneadas.

a. Tipo de papel: Papel bond tamario A4 y A3 de 75gr/m?. Planos en tamafios
estandarizados.

Cada Informe debera ser presentado en medio impreso perfectamente
ordenado y con un texto debidamente estructurado que contenga en su
integridad las premisas, investigaciones, anélisis y resultados de la labor
realizada.

La version digital (en USBs), deberé contener el integro del estudio, las
memorias de célculo seran mostrados en forma explicita y detallada
proporcionando los archivos fuente editables y con las férmulas
correspondientes (MS Office u otros similares), con el detalle de los enlaces
e informacién utilizada, Cuando sea el caso y de utilizarse otro software de
analisis debera proporcionarse los archivos de ingreso y salida.

De ser el caso que los informes no cuenten con toda la informacion requerida
en los alcances de la consultoria, estos seran devueltos al CONTRATISTA y
se consideraran como no presentados, pasibles a penalidad.

Digital (Entorno de Datos Comunes)
Plataforma

EI CONTRATISTA es responsable de cargar los entregables en el Entorno
de Datos Comunes de la Entidad segun lo indicado en el Estéandar para Uso
de Entorno de Datos Comunes (CDE) de la Entidad teniendo en cuenta los
PLAZOS. Adicionalmente a los plazos de presentacion de entregables
establecidos en el presente documento, el CONTRATISTA cargara los
entregables semanalmente y/o cuando le sea solicitada por la Entidad

Los informes seran firmados digitalmente y sellados por los especialistas
en cada una de sus paginas, las cuales seran numeradas en forma
correlativa. No se aceptaran firmas escaneadas. De ser el caso de
preferencia firmas digitales

El unico medio digital autorizado para el intercambio de informacién es el
Entorno de Datos Comunes (CDE) de la Entidad. No se podra utilizar otro
medio de intercambio de informacion como correo electrénico, USB, nubes
de almacenamiento digital, entre otros sin la autorizacién de la Entidad y/o
SUPERVISOR.
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La version digital de todos los informes debera contener la totalidad de los
archivos nativos, conteniendo los calculos mostrados en forma explicita y
detallada en los cuales se muestre el detalle los enlaces e informacién
utilizada

Una vez hecha la carga de los entregables en el CDE segun el alcance de
cada informe del Expediente Técnico, se debera notificar a la Entidad
mediante carta a través de mesa de partes virtual. Dicho documento debe
contener el LINK del Entorno de Datos Comunes (CDE) con la ubicacién de
los entregables.

Clasificacion de entregables en carpetas

Cada entregable debera ser cargado en su carpeta respectiva creada en el
Entorno de Datos Comunes (CDE) por la Entidad. La estructura de carpetas
estara acorde a lo indicado en el Estandar para Uso de Entorno de Datos
Comunes (CDE). EI CONTRATISTA no podra cambiar o modificar la
estructura de carpetas del CDE sin la autorizacion de la Entidad.

Nomenclatura de los entregables

El'nombre de los entregables debe estar acorde a nomenclatura establecida
en el Estandar para Modelado y Estandar para uso de Entorno de Datos
Comunes (CDE) de la Entidad.

Extension de los entregables

El CONTRATISTA debera elaborar los entregables considerando la
siguiente extension para los archivos:

Entregable Format_o del
archivo
Informe de identificacién, formulacién y d
= .docx y .pdf

Evaluacién
Informes de Estudios técnicos (impacto
ambiental, Instrumento de Gestién ambiental,

: i . % .docx y .pdf
expediente arqueoldgico, topografia, gestiéon de
riesgos, entre otros)
Memorias de célculo Xlsx y .pdf
Memorias Descriptivas .docx y .pdf
Especificaciones Técnicas .docx y .pdf
Planos .dwg vy .pdf
Metrados Xlsx y .pdf
Presupuestos Xlsx y .pdf
Analisis de precios unitarios Xlsx y .pdf
Relacién de precios y cantidad de recursos Xlsx y .pdf
Calendario de avance (cronograma) mpp. y .pdf
Férmulas polinémicas Xlsx y .pdf
Gastos generales fijos y variables Xlsx y .pdf
Otros informes .docx y .pdf

Se debera considerar lo siguiente respecto a las memorias de calculo:

Las memorias de calculo seran mostradas en forma explicita y detallada
proporcionando los archivos fuente editables y con las férmulas correspondientes
(MS Office u otros similares), con el detalle de los enlaces e informacion utilizada.
Cuando sea el caso y de utilizarse otro software de analisis debera
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proporcionarse los archivos de ingreso y salida. De igual manera, considerar lo
siguiente:

a. Disefiode LT oLP
b. Calculo Estructura
c. Calculo eléctrico

:PLS CAD o DLT CAD
- SAP 2000 o similar.
. Compatible con la Base de Datos del

COES en Power Factory — DigSilent o similar.

IMPORTANTE: La extension del nombre de todos los archivos y carpetas no
deberan exceder los 15 caracteres.

EL CONTRATISTA deberéa obligatoriamente subsanar todas las observaciones
planteadas por la Entidad o los organismos evaluadores en todos los niveles del
estudio, ademas de presentar obligatoriamente un informe de subsanacion de
observaciones indicando claramente como se ha subsanado la observacién y su
ubicacion en el entregable corregido.

9.7.2 Entregables del Expediente Técnico

Informe 1
Este Informe seré presentado en un plazo maximo de treinta (30) dias calendario
contabilizados a partir del dia siguiente de notificada la orden de proceder.
El presente informe debera contener como minimo los siguientes puntos (Ver 9.1
Expediente Técnico):
e Estudio de topografia
Estudio geotécnico
Estudio de mercado eléctrico
Criterios de disefio de las instalaciones proyectadas
Caélculos justificativos electromecanicas y civiles.

Informe 2
El contenido de este informe corresponde a lo indicado a 9.1 completado a un
100%.

10. PENALIDADES

De no cumplir con los plazos establecidos para presentar los informes
contractuales o subsanar las observaciones que se indiquen a estos, se le aplicara
la penalidad por cada dia de atraso, conforme lo establecido en el articulo 162 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

10.1 Por retrasos en la entrega del servicio.

Si el CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, LA ELECTROCENTRO aplicara al
CONTRATISTA una penalidad por cada dia de atraso conforme lo estable el
Articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, hasta por un
monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.
En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de
acuerdo con la siguiente férmula:

0.10 x Monto vigente
F x Plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =
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1.

12.

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en
general,

consultorias y ejecucion de obras: F 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25

b.2) Para obras: F =0.15

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, La Entidad podra
resolver el contrato por incumplimiento.

10.2 Otras penalidades: Por incumplimiento en la prestacion del servicio

Las causales de aplicacion de penalidades indicas en el presente numeral seran
determinadas y aplicadas al ser tipificadas por la Supervision en concordancia con
las infracciones y montos establecidos en la tabla siguiente;

Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad F&’:gzlge Procedimiento
En caso el contratista incumpla con su obligacién de 0:50 UI,T por (*) Segun informe
; s ; cada dia de 5
1 | ejecutar la prestacion con el personal acreditado o . del Administrador
debidamente sustituido Aiisinicia el de Contrato
? personal. E
Por falta de participacion del personal clave en las visitas |  0.50 UIT por (*) Segun informe
2 |o reuniones programadas, salvo fuerza mayor cada del Administrador
debidamente sustentada. inasistencia. de Contrato.
0.20 UIT por

(*) Segun informe

3 | Por incumplimiento de las normas de seguridad. . cat.:la' del Administrador
incumplimiento de Contrato
verificado .

Por entregar el (los) informe(s) incompleto(s) y/o =z
4 pertenecientes a otro proyecto, dicho informe se 2oUiTpor | 1) Seguiiofopms

< Z < cada del Administrador
devolvera al Consultor y se considerara como NO ; s
PRESENTADO. infraccion. de Contrato.

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

OFERTAS EN CONSORCIO

En cumplimiento de lo establecido en el art. 49 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, el numero méaximo de personas que conformen un
consorcio sera de dos (02) integrantes. El porcentaje minimo de participacion del
consorciado que aporte la mayor cantidad de experiencia, sera del sesenta por
ciento (60%) de participacion.

ADELANTOS

EI CONTRATISTA podra solicitar a la ELECTROCENTRO, un adelanto del veinte
por ciento (20%) del monto contractual, dentro de los ocho (08) dias después de
la suscripcién del Contrato. Para ello EI CONTRATISTA presentara como
garantia, carta fianza o pdliza de caucion emitidas por entidades bajo la
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13.

supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior

La Entidad deberé entregar el monto solicitado dentro de los 10 dias siguientes a
la presentacién de la solicitud del CONTRATISTA.

FORMA DE PAGO

La Entidad se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONSULTOR en SOLES,
luego de la recepcién formal y completa de la documentacién correspondiente,
segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado

DESCRIPCION INCIDENCIA

Expediente Técnico de Obra
Informe 1 20%
Informe 2 30%
Aprobacion de Licencia de Edificacion por la

A 10%
Municipalidad
Estudios Complementarios
Aprobacién Instrumento de gestiéon ambiental 20%
Aprobacion Estudio de pre operatividad 10%
Aprobacién Expediente paleontoldgico 5%
Informe de Consistencia 5%
Incidencia Total (econémica) 100%

El pago de los Estudios Complementarios se realizara de la siguiente manera:

+ INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL (IGA): Con la Recepcion de la
resolucién de aprobacién y Certificacion Ambiental de la DGAAE/MINEM,
SENACE o la DREM, segun corresponda, y la conformidad de la Oficina de
Administracién de Proyecto el VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total
del contrato.

« ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD: Con la recepcion de la aprobacion
otorgada por el COES y conformidad de la Oficina de Administracion de
Proyectos el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato.

+ EXPEDIENTE PALEONTOLOGICO: Con la recepcién de la conformidad
otorgada por Instituto Geolédgico, Minero y Metalurgico - INGEMMET vy
conformidad de la Oficina de Administracion de Proyectos el CINCO POR
CIENTO (5%) del monto total del contrato.

Para realizar los pagos, cada informe debera contar con el levantamiento de
observaciones conforme y aprobado por la Supervision.

La conformidad sera otorgada por la Jefatura de Administracion de Proyectos de
ELECTROCENTRO SA para lo cual requiere del informe del funcionario
responsable del area usuaria, quien debe verificar la calidad, cantidad y
cumplimiento de las condiciones contractuales.




EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.
Adjudicacion Simplificada N°009-2024—Electrocentro S.A. — Tercera Convocatoria

14.

Los pagos se efectivizaran dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de
otorgada la conformidad, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas
en el contrato.

Para efectos del tramite de los pagos se presentaran los siguientes documentos:
- Informe del funcionario responsable, emitiendo las conformidades de la
prestacion efectuada.
- Comprobante de pago (factura en original y dos copias).
- Copia del Contrato.
- Envio mediante link https://aplicaciones.distriluz.com.pe/proveedor

REQUISITOS Y RECURSOS DEL CONTRATISTA
141 Requisitos del Proveedor

El proveedor debe contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de
Proveedores — Capitulo de Consultoria en obras electromecanicas, energéticas,
telecomunicaciones y afines, en la CATEGORIA B o superior.

El postor debe acreditar como requisito de calificacion un monto facturado
acumulado equivalente a S/. 500 000 (Quinientos mil soles), por la contratacion
de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:
Expedientes técnicos de obra y/o estudios definitivos y/o estudios de ingenieria
de detalle, referidos a:
a) Subestaciones de potencia mayores o iguales a 5 MVA, nivel de tension
igual o mayor a 50 kV.

14.2 Personal clave

Para el desarrollo de actividades, EL CONSULTOR propondra el programa de
asignacion y empleo de personal, tomando en consideracion lo indicado en la
programacion del estudio, asi como la descripcion de las funciones vy
responsabilidades del personal principal asignado al Proyecto.

EL CONSULTOR y el equipo de profesionales que la conformen, deberan contar
con el equipamiento e instrumentos de apoyo necesario para la prestacion del
servicio.

EI CONSULTOR deberéa contar con profesionales de planta y su participacion es
OBLIGATORIA durante el desarrollo del proyecto, conforme se indica a
continuacion:

Nota: El personal clave seré considerado como requisito de calificacion

Cargo Profesion Actividades Experiencia

Ingeniero
Jefe de Estudio: Electricista o
(01 Profesional) Ingeniero
Mecanico

Se encargara de la
elaboracion del
expediente técnico,
control del avance de los
trabajos, las gestiones

Experiencia no menor de tres
(03) afios computados desde la
fecha de colegiatura, en
prestaciones o trabajos como
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Cargo Profesion Actividades Experiencia
Electricista administrativas y técnicas | jefe o gerente de estudio y/o
titulado de los recursos supervision en elaboracién de:

necesarios para la Expedientes técnicos de obra

ejecucion del servicio, el y/lo estudios definitivos y/o
cual sera representante estudios de ingenieria de

para coordinar con detalle, tales como:

ELECTROCENTRO y a) Subestaciones de

debera permanecer en Potencia mayores o

forma permanente en la iguales a 5 MVA, nivel de

ejecucion del servicio. tension igual o mayor a 50
kV.

b) Lineas de Transmisién

mayores o iguales a 50kV.
Experiencia no menor de tres
(03) afios computados desde la
fecha de colegiatura, en
prestaciones o trabajos en

Se encargara del disefio

Ingsniero de la:especiaidad elaboracién y/o supervision de:
Especialista en Electricista o | electromecanica en las Exie dientesy te’gnicos /(')
Subestaciones de Ingeniero subestaciones de pec - / Y
Potencia Mecanico potencia. Debera estL_ldlos gieﬁnltlvos y/o estudios
P e ’ de ingenieria de detalle, tales
(01 Profesional) Electricista permanecer en forma ;
; como:
titulado permanente en la

Subestaciones de Potencia
mayores o iguales a 5 MVA,
nivel de tension igual o mayor a
50 kV.

Experiencia no menor tres (03)
afios, contados a partir de la
fecha su colegiatura, en

ejecucion del servicio.

Se encargara del disefio

Ingeniero de la especialidad prestaciones o trabajos en
E§pe01allsta en Electr{asta o - elaboraciéon y/o supervision
Hnpasge Ingeniero lineas de transmision e
Transmision Mecanico Debera ; Expedientes técnicos ylo
(01 Profesional) Electricista enela:permaneceren estudios definitivos ylo

titulado forma permanente en la

. e - estudios de ingenieria de
ejecucion del servicio.

detalle, tales como:

Lineas de Transmisién
mayores o iguales a 50kV.
Experiencia no menor de tres
(03) afios, computados desde
la fecha de colegiatura, en
prestaciones o trabajos en
elaboracion y/o supervision de

Ingeniero Expedientes  técnicos  y/o
Especialista en ;:;l;:;r;;:lrzta @ S.eré~ responsable del estudios  definitivos  ylo
Sistemas de control | |2 "o~ disefio de |_°S sistemas estudios de ingenieria de
y protec:_:long;, Electricista o de protecciones detalle, en la especialidad de
automatlza{:lon .y Ingeniero eléctricas, Sistemas de control 'y
Telecomuq/caCIones Electrénico automatizaciéon y proteccién, automatizacion y
(01 Profesional) titulado telecomunicaciones. telecomunicaciones, tales

como:

a) Lineas de Transmisién
mayores o igual a 50 kV;
ylo

b) Subestaciones de
Potencia mayores o

‘ /" ,
529 {ITTT) =N
_",‘)ﬂm‘ I }.,'A"' I( <

I
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Cargo Profesion Actividades Experiencia

iguales a 5 MVA, nivel de

tensién igual o mayor a 50

kV.
Experiencia no menor de tres
(03) afios, computados desde
la fecha de colegiatura, en
prestaciones o trabajos en
elaboracién y/o supervisién de
Expedientes  técnicos y/o
estudios definitivos ylo
estudios de ingenieria de
detalle, en la especialidad de

2 s obras civiles, Disefio
Especialista en 7 5oz )
Diestio Estruetural v | Ingeniero civir | S€ €ncargara del disefio | Estructural y Cimentaciones,
g : : de las obras civiles del tal .
Cimentaciones titulado ales como:
(01 Profesional) proyecto. a) Subestaciones de

Potencia mayores o
iguales a 5 MVA, nivel de
tension igual o mayor a 50
kV y/o

b) Lineas de Transmisiéon
mayores o igual a 50 kV;
ylo

c) Centrales hidroeléctricas,
térmicas, edlicas.

Asimismo, el grado de titulo profesional requerido sera verificado por el comité de
seleccion en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el
portal web de la Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria -
SUNEDU a través del siguiente link: https:/enlinea.sunedu.gob.pe/. En caso de que el
titulo profesional requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor
debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacién
académica requerida.

Ademas, la experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias
o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal clave propuesto. En caso de presentarse
experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

Es responsabilidad del CONSULTOR, contar con el personal y los otros recursos
necesarios para la culminacién de la prestacién del servicio en el tiempo y con la calidad
requerida.

Nota:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién
del contrato.

Durante el desarrollo de la prestaciéon, el Administrador del Contrato solicitara y
verificara que todos los profesionales clave que se encuentren titulados estén
habilitados.
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Personal de Apoyo

Especialista en
Gestion Integral de

Ingeniero Civil y/o profesional
especializado, titulado

Otro personal
Cargo Profesion Experiencia

Ingeniero Experiencia no menor de dos (02) afios
Especialista en laenisic GesieEs V6 en realizacion de Estudios Definitivos en
Geologia — Ggo PR titulg d 6V la especialidad de Geologia - Geotecnia.
Geotecnia Contado a partr de la fecha de
(01 Profesional) colegiatura

Ingeniero

Experiencia no menor de dos (02) afios
en Evaluacién y Gestion de Riesgos.
Contado a partir de la fecha de

(01 Profesional)

Riggos colegiatura
(01 Profesional)
5 o Experiencia no menor de dos (02) afios
Especialista en . K
: . en Levantamientos Topograficos de
Topografia Topdgrafo

proyectos de infraestructura y/o
subestaciones de potencia.

Especialista en

Experiencia no menor de un (01) afio,
contado a partir de la fecha de

(01 Profesional)

técnico de una consultora
registrada en el Registro
Nacional de Consultoras
Ambientales del SENACE
para la elaboracién de
Estudios Ambientales

Seguridad y Ingeniero de cualquier N . h
Prevencién especialidad, titulado coleglature_l, en prestaclonesvn': trabajos
(01 Profesional) de sgggndad ylo prevencion en la
especialidad de obras eléctricas
Ingeniero colegiado Ambiental
o Civil o Electromecéanico o
Electricista o Industrial o Experiencia no menor de dos (02) afios,
Forestal o Arquitecto, titulado, | como Especialista Ambiental en la
Especialista Contaré con Registro como elaboracién de instrumentos de gestion
Ambiental profesional o como personal ambiental o Evaluaciéon Ambiental

Preliminar EVAP en obras eléctricas.
Contado a partir de la fecha de
colegiatura

Dibujante Autocad
(01 Profesional)

Profesional o personal técnico
con conocimientos de dibujo
técnico asistido por
computadora (AUTOCAD)

Experiencia no menor de un (01) afio en
la participacion en proyectos y/o
servicios que incluyan lineas de
transmision y/o subestaciones de
potencia.

Asimismo, el grado de titulo profesional requerido sera verificado por el comité de
seleccion en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el
portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria -
SUNEDU a través del siguiente link: https:/enlinea.sunedu.gob.pe/. En caso de que el
titulo profesional requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor
debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacién
académica requerida.

Ademas, la experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias
o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal clave propuesto. En caso de presentarse
experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.
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Es responsabilidad del CONSULTOR, contar con el personal y los otros recursos
necesarios para la culminacion de la prestacion del serv