
MONTACARGA

MONTACARGA

CENTRO DE GESTIÓN Y
CONTROL DE
CORREDORES

COMPLEMENTARIOS
Deposito

PLANTA SOTANO 3 - CUARTO ELECTRICO

PROPUESTA DE  INSTALACION DE GE 250 KVA

JR.CUSCO Nº 286 - CERCADO DE LIMA
FECHA

 PROYECTO

RESPONSABLE

PLANO

PROPIETARIO

UBICACION

ESC.

IE-03

LAMINA

MAYO 2024
DIB.

  1/50

PROYECTISTA

ING. DANIEL VILLANUEVA VASQUEZ

INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS

DDVVJJR

AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO

Tablero  de fuerza autosoportado
 (TF-01-S3) 36 polos aqui se deben
instalar los 13 circuitos indicados en

el plano proyectado IE-01

Tablero de transferencia
automática TTA-01

Tableros de transferencia
inoperativos

Cajas de paso de 50cmx50cm
existentes llegan acometidas
eléctricas

Trafo de aislamiento
50 KVA

Llega acometida eléctrica de
3-1x300mm2+ T de 50 mm2
por montante desde el S1-
grupo electrógeno

Llega acometida de 3-1x50mm2+
T de 16 mm2 por montante desde
el piso 8 Data Center

Llega conductor de puesta a tierra
de 50mm2 por montante desde el
sotano 4 pozo a tierra N° 1

Suministro 649085 BT-TG-01
Empresa Enel

Suministro BT- Pisos Típicos
Empresa Enel

Suministro 649084 BT-TG-02
Empresa Enel
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